
ООО "СК "Говорово"

1 апреля 2017 года

Проверки (28)

Выявлены нарушения № 77170701330681

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-546/17-(0)-0 — 20.01.2017

ФИО проверяющих Главный специалист,Консультант,Консультант Трепалюк В.В.,Крауш Е.Н.,Марченко В.В.
Номер ФРГУ 7700000010000000053

Цель Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном 
Мосгосстройнадзором

Решение 20.01.2017
Должность Заместитель председателя

ФИО Кравчук А.Н.
Уведомление вручено представителю — 19.01.2017

Период 24.01.2017 — 02.02.2017
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090, Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее деревни, Общественно-жилой комплекс со встроенно-пристроенными 

помещениями, корпус № 8

Факт. дата пров. 02.02.2017 — 2 часа
Факт. ФИО пров. Трепалюк В.В. Главный специалист, Марченко В.В. Консультант

Представитель Ведущий инженер по строительному контролю Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее деревни

Дата акта 07.02.2017
Место составл. Говорово дер. северо-западнее деревни

Нарушение 1
Суть нарушения не оборудованы места временного хранения складирования отходов строительства. Отсутствуют сведения о 

лицах, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства выписка из приказа cт. 67 ФЗ РФ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды Нарушения устранены в ходе проверки.

Предписание не оборудованы места временного хранения складирования отходов строительства. Отсутствуют сведения о 
лицах, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства выписка из приказа cт. 67 ФЗ РФ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды Нарушения устранены в ходе проверки.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Группа компаний МИЦ"
Дата предписания 07.02.2017

Основание ч.6 ст. 52 ГрК РФ,
Срок выполнения 20.03.2017

Статус Исполнено
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Нарушение 2
Суть нарушения техническим заказчиком не должным образом осуществляется строительный контроль при выполнении 

строительно-монтажных работ, результате чего 1. Не ведется проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, 
Общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля, заполняются не своевременно и не 
в полном объеме. 2. Не в полном объеме проводится совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых 
работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, - не представлены акты скрытых работ на армирование стен цокольного этажа, 
при этам начаты работы по заливке плиты перекрытия цокольного этажа 3. При оценке соответствия 
мероприятий по уходу за бетоном при отрицательных температурах требованиям технических регламентов и 
проектной документации выявлены следующие несоответствия 1. Температурные листы не представлены, 
журнал по уходу за бетоном не заполнен, что не соответствует требования СП 70.13330.2012 п. 5.11.17 2. 
Бетонная поверхность по краям участка бетонирования не укрыта и не утеплена, что не соответствует 
требованиям проекта № 8-03-12-12-П ПОС-С листы 11-12 стадия П, 3. Выпуски арматуры не укрыты и не 
утеплены, что не соответствует СП 70.13330.2012 п. 5.11.5 4. В нарушение проекта № 8-03-12-12-П ПОС-С 
листы 11-12 стадия П, требований ППР, в нарушение графика прогрева снятие опалубки с наружных стен 
цокольного этажа секции Б по оси М производится при температуре наружного воздуха 10 град С. менее чем 
через сутки после его заливки.

Предписание техническим заказчиком не должным образом осуществляется строительный контроль при выполнении 
строительно-монтажных работ, результате чего 1. Не ведется проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, 
Общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля, заполняются не своевременно и не 
в полном объеме. 2. Не в полном объеме проводится совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых 
работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, - не представлены акты скрытых работ на армирование стен цокольного этажа, 
при этам начаты работы по заливке плиты перекрытия цокольного этажа 3. При оценке соответствия 
мероприятий по уходу за бетоном при отрицательных температурах требованиям технических регламентов и 
проектной документации выявлены следующие несоответствия 1. Температурные листы не представлены, 
журнал по уходу за бетоном не заполнен, что не соответствует требования СП 70.13330.2012 п. 5.11.17 2. 
Бетонная поверхность по краям участка бетонирования не укрыта и не утеплена, что не соответствует 
требованиям проекта № 8-03-12-12-П ПОС-С листы 11-12 стадия П, 3. Выпуски арматуры не укрыты и не 
утеплены, что не соответствует СП 70.13330.2012 п. 5.11.5 4. В нарушение проекта № 8-03-12-12-П ПОС-С 
листы 11-12 стадия П, требований ППР, в нарушение графика прогрева снятие опалубки с наружных стен 
цокольного этажа секции Б по оси М производится при температуре наружного воздуха 10 град С. менее чем 
через сутки после его заливки.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Группа компаний МИЦ" Акчурин Идрис 
Тагирович

Реквизиты предп. 546/17 от 07.02.2017
Дата предписания 07.02.2017

Основание ч.ч. 1, 4 ст.53 Градостроительного кодекса РФ, ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений, п. в, г ч.6 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468

Срок выполнения 20.03.2017
Статус Исполнено

Выявлены нарушения № 77160701144759

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-12573/16-(0)-0 — 17.11.2016

ФИО проверяющих Главный специалист,Главный специалист,Главный специалист Жила К.П.,Боранбаев Ж.Ж.,Карпов К.Я.
Номер ФРГУ 7700000010000000053

Цель Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном 
Мосгосстройнадзором

Решение 17.11.2016
Должность Заместитель председателя

ФИО Амелькин А.В.
Уведомление по факсу — 17.11.2016

Период 23.11.2016 — 16.12.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5, монолитно-кирпичные жилые дома

Факт. дата пров. 29.11.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Карпов К.Я. Главный специалист, Жила К.П. Главный специалист, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

Дата акта 02.12.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 2



Нарушение 1
Суть нарушения в проектной документации устройство перегородки сантехнического шкафа осуществляется из кирпича, а в 

рабочей документации перегородка отсутствует.
Предписание в проектной документации устройство перегородки сантехнического шкафа осуществляется из кирпича, а в 

рабочей документации перегородка отсутствует.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 12573/16 от 02.12.2016
Дата предписания 02.12.2016

Основание Градостроительного кодекса РФ ст.52 ч.4 техническим заказчиком ООО СК ГОВОРОВО передана рабочая 
документация проект 4-03-02-14-РД лист 3.2-5u, стадия "Р" корпус 4 со штампом в производство работ не 
соответствующая требованиям утвержденной проектной документации проект 04-11-01-13-П АР, лист 4, стадия
"П", в результате чего допущены следующие нарушения

Срок выполнения 17.02.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 360/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3079-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3040 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Нарушение 2
Суть нарушения 1. На этажах строящегося здания не убран строительный мусор корп. 4 2. Двое рабочих не используют 

защитные каски. 3. Частично отсутствуют ограждения перепадов высот
Предписание 1. На этажах строящегося здания не убран строительный мусор корп. 4 2. Двое рабочих не используют 

защитные каски. 3. Частично отсутствуют ограждения перепадов высот
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 12573/16 от 02.12.2016
Дата предписания 02.12.2016

Основание требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации нарушение ч. 7, ст. 39 ФЗ от 
30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" нарушение п. 6 е 
"Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства...", утв. ППРФ от 
21.06.2010 №468, техническим заказчиком ООО "Стройкомплекс "Говорово" ненадлежащим образом ведется 
строительный контроль в процессе строительства, в результате чего генподрядчиком были допущены 
нарушения

Срок выполнения 17.02.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 360/17)

Нарушение 3
Суть нарушения выявлен дефект имеется скол бетона на пилоне, что не соответствует установленным требованиям.

Предписание выявлен дефект имеется скол бетона на пилоне, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 12573/16 от 02.12.2016
Дата предписания 02.12.2016

Основание проекта организации строительства № 4-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6, СНиП 52-01-2003 п.8.1.4 СНиП 3.03.01-
87 п.2.8, п.2.10, в конструкции Пилон в осях 22/Г на отметке +5.900,

Срок выполнения 17.02.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 360/17)

Нарушение 4
Суть нарушения рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.

Предписание рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 12573/16 от 02.12.2016
Дата предписания 02.12.2016

Основание проекта организации строительства № 4-11-01-13-П ПОС том 6, СНиП 12-03-2001 п. 6.1.6,
Срок выполнения 17.02.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 360/17)

Выявлены нарушения № 77160701141216

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 3



Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-12475/16-(0)-0 — 15.11.2016

ФИО проверяющих Главный специалист,Консультант,Советник,Консультант Крауш Е.Н.,Паус И.В.,Марченко В.В.,Трепалюк В.В.
Номер ФРГУ 7700000010000000053

Цель Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Решение 15.11.2016
Должность Заместитель председателя

ФИО Амелькин А.В.
Уведомление по электронной почте — 15.11.2016

Период 21.11.2016 — 19.12.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее деревни, Общественно-жилой комплекс со встроенно-пристроенными 

помещениями, корпус № 8

Факт. дата пров. 25.11.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Марченко В.В. Консультант, Трепалюк В.В. Главный специалист

Представитель Специалист подразделения технического надзора Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее деревни

Дата акта 19.12.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее деревни

Нарушение 1
Суть нарушения ведение недолжного строительного контроля - не представлена исполнительная документация по выполнению

природоохранных мероприятий в объеме проекта, документация подтверждающая санкционированное 
размещение или переработку отходов, - разрешения, договора, лицензии, талоны по вывозу грунта, отходов 
строительства, паспорта на отходы п.п.1.5,3.5 ППМ от 25.06.02г. №469-ПП, ст.10 ФЗ РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"

Предписание ведение недолжного строительного контроля - не представлена исполнительная документация по выполнению
природоохранных мероприятий в объеме проекта, документация подтверждающая санкционированное 
размещение или переработку отходов, - разрешения, договора, лицензии, талоны по вывозу грунта, отходов 
строительства, паспорта на отходы п.п.1.5,3.5 ППМ от 25.06.02г. №469-ПП, ст.10 ФЗ РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 12475/16 от 19.12.2016

Дата предписания 19.12.2016
Основание ст.53 ч.4 ГрК РФ,

Срок выполнения 10.01.2017
Статус Исполнено

Нарушение 2
Суть нарушения техническим заказчиком не надлежащим образом осуществляется строительный контроль при выполнении 

строительно-монтажных работ, результате чего лицом, осуществляющим строительство 1. Не заполняется 
раздел № 1 список ИТР общего журнала работ строительный контроль подрядчика, 2. Не заполняется раздел 
№ 2 перечень спец. журналов общего журнала работ строительный контроль подрядчика. 3. Не заполняется 
раздел № 6 Перечень исполнительной документации общего журнала работ строительный контроль 
подрядчика . 4. При разработке котлована не выполнен естественный откос котлована по проекту менее 11, по
факту местами откос выполнен вертикально. Нарушение проекта лист 2, 08-03-12-12-П ПОС.

Предписание техническим заказчиком не надлежащим образом осуществляется строительный контроль при выполнении 
строительно-монтажных работ, результате чего лицом, осуществляющим строительство 1. Не заполняется 
раздел № 1 список ИТР общего журнала работ строительный контроль подрядчика, 2. Не заполняется раздел 
№ 2 перечень спец. журналов общего журнала работ строительный контроль подрядчика. 3. Не заполняется 
раздел № 6 Перечень исполнительной документации общего журнала работ строительный контроль 
подрядчика . 4. При разработке котлована не выполнен естественный откос котлована по проекту менее 11, по
факту местами откос выполнен вертикально. Нарушение проекта лист 2, 08-03-12-12-П ПОС.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 12475/16 от 19.12.2016

Дата предписания 19.12.2016
Основание В нарушение ч.ч. 1, 4 ст.53 Градостроительного кодекса РФ, ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений, п.п. в, г п.6 Положения о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утверждённого постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468,

Срок выполнения 10.01.2017
Статус Исполнено

Выявлены нарушения № 77160701123771
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-12284/16-(0)-0 — 10.11.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Баранов И.С. 
Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №8987/16 от 
09.09.2016, №8991/16 от 16.09.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных 
материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 
результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 10.11.2016

Период 16.11.2016 — 30.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово, корп. 16, 17, 18

Факт. дата пров. 08.11.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Кузьмин К.А. Главный специалист, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Мусатов Алексей Игорьевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 16,17,18

Дата акта 22.11.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 16,17,18

Нарушение 1
Суть нарушения на отметке +14,900 отклонения размера длины от проектного значения монолитного ж/б пилона в осях 2/Ж 

составили от +20мм до +30мм, что не соответствует установленным требованиям.
Предписание на отметке +14,900 отклонения размера длины от проектного значения монолитного ж/б пилона в осях 2/Ж 

составили от +20мм до +30мм, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич

Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016
Дата предписания 22.11.2016

Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 
3.03.01-87 табл.11 п.4 20мм, погрешность измерений 1мм, согласно таблице 1,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 2
Суть нарушения на отметке +14,900 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б 

пилонов в осях 2/Ж 3/Д 4/Ж 6/Ж+0,4м 9/Ж 10/Д составили от -12мм до +10мм, что не соответствует 
установленным требованиям.

Предписание на отметке +14,900 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б 
пилонов в осях 2/Ж 3/Д 4/Ж 6/Ж+0,4м 9/Ж 10/Д составили от -12мм до +10мм, что не соответствует 
установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 

3.03.01-87 таблица 11, п.5+6мм -3мм погрешность измерений 1мм, согласно таблице 1,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016
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Нарушение 3
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №1 Пилон в осях 3/Г-Д на отметке +14.900 составила 28-45мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -14 до +3мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №1 Пилон в осях 3/Г-Д на отметке +14.900 составила 28-45мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -14 до +3мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 

3.03.01-87 п. 2.104 +8мм -5мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 4
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №2 Пилон в осях 2/Ж-И на отметке +14.900 составила 14-54мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -28 до 
+12мм, что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №2 Пилон в осях 2/Ж-И на отметке +14.900 составила 14-54мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -28 до 
+12мм, что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 

3.03.01-87 п. 2.104 +8мм -5мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 5
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №3 Пилон в осях 4/Ж-И на отметке +14.900 составила 22-49мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -20 до +7мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №3 Пилон в осях 4/Ж-И на отметке +14.900 составила 22-49мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -20 до +7мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 

3.03.01-87 п. 2.104 +8мм -5мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016
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Нарушение 6
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №4 Пилон в осях 6/Ж-И на отметке +14.900 составила 20-50мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -22 до +8мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №4 Пилон в осях 6/Ж-И на отметке +14.900 составила 20-50мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 
принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -22 до +8мм,
что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 

3.03.01-87 п. 2.104 +8мм -5мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 7
Суть нарушения шаг армирования на участке №1 Пилон в осях 3/Г-Д на отметке +14.900 составил 150-195мм. Шаг 

армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -25 до +20 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №1 Пилон в осях 3/Г-Д на отметке +14.900 составил 150-195мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -25 до +20 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 таб. 9. 

СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 20мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 8
Суть нарушения шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 2/Ж-И на отметке +14.900 составил 150-184мм. Шаг 

армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -25 до +9 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 2/Ж-И на отметке +14.900 составил 150-184мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -25 до +9 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 таб. 9. 

СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 20мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016
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Нарушение 9
Суть нарушения шаг армирования на участке №3 Пилон в осях 4/Ж-И на отметке +14.900 составил 143-180мм. Шаг 

армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -32 до +5 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №3 Пилон в осях 4/Ж-И на отметке +14.900 составил 143-180мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 16-04-07-14-РД КЖ-2, стадия Р, лист 19 принят 175 мм. 
Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -32 до +5 мм, что не 
соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич
Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016

Дата предписания 22.11.2016
Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 таб. 9. 

СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 20мм табл.9,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 10
Суть нарушения в конструкции Стена Ст2-3 в осях 14/А-В на отметке +14.900, Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +15.900 

выявлено оголение арматуры, что не соответствует установленным требованиям.
Предписание в конструкции Стена Ст2-3 в осях 14/А-В на отметке +14.900, Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +15.900 

выявлено оголение арматуры, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич

Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016
Дата предписания 22.11.2016

Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.7.3.1 СНиП 
3.03.01-87 п. 2.10,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 11
Суть нарушения в конструкциях Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +12.900 выявлены посторонние включения 

пиломатериалы, что не соответствует установленным требованиям.
Предписание в конструкциях Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +12.900 выявлены посторонние включения 

пиломатериалы, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич

Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016
Дата предписания 22.11.2016

Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.1.4 СНиП 
3.03.01-87 п. 2.8,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Нарушение 12
Суть нарушения в конструкции Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +15.900 выявлен недоуплотненный участок бетона, что не

соответствует установленным требованиям.
Предписание в конструкции Стена Ст2-3 в осях 16/А-В на отметке +15.900 выявлен недоуплотненный участок бетона, что не

соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игорьевич

Реквизиты предп. 12284/16 от 22.11.2016
Дата предписания 22.11.2016

Основание проекта организации строительства № 16-08-04-13-П ПОС том 6, лист 10, СНиП 52-01-2003 п.8.1.4 СНиП 
3.03.01-87 п. 2.8,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 355/17)
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Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2997-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2964 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.12.2016 Уплачен 19.12.2016

Выявлены нарушения № 77160701123704

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-12282/16-(0)-0 — 10.11.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Баранов И.С. 
Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №8654/16 от 
31.08.2016, №8924/16 от 16.09.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных 
материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 
результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 10.11.2016

Период 16.11.2016 — 30.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово, корп. 11, 12

Факт. дата пров. 17.11.2016 — 7 часов
Факт. ФИО пров. Баранов И.С. Советник, Кузьмин К.А. Главный специалист, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 11, 12

Дата акта 30.11.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 11, 12

Нарушение 1
Суть нарушения участками не выполнено ограждение монтажных горизонтов в местах перепада высот более 1,3 метра

Предписание участками не выполнено ограждение монтажных горизонтов в местах перепада высот более 1,3 метра
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание ПОС,СНиП 12-03-2001 п.6.2.16
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Нарушение 2
Суть нарушения не представлены в полном объеме акты освидетельствования скрытых работ на устройство кладки с 

ссылками на документы качества примененных строительных материалов и изделий и проектную 
документацию

Предписание не представлены в полном объеме акты освидетельствования скрытых работ на устройство кладки с 
ссылками на документы качества примененных строительных материалов и изделий и проектную 
документацию

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016

Дата предписания 30.11.2016
Основание ПОС,СП 48.13330.2011 п.6.13

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)
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Нарушение 3
Суть нарушения в конструкции Пилон в осях 5-6/Е на отметке +17.900 корпус № 12 обнаружены оголения арматуры, что не 

соответствует установленным требованиям.
Предписание в конструкции Пилон в осях 5-6/Е на отметке +17.900 корпус № 12 обнаружены оголения арматуры, что не 

соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС том 6, лист 7, СНиП 52-01-2003 п.7.3.1 и п.8.1.4, СНиП 
3.03.01-87 п. 2.10,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Нарушение 4
Суть нарушения в конструкции пилон в осях 3-4/Д на отм. +17,900 корпус № 12 обнаружен недоуплотнённый участок бетона, 

что не соответствует установленным требованиям.
Предписание в конструкции пилон в осях 3-4/Д на отм. +17,900 корпус № 12 обнаружен недоуплотнённый участок бетона, 

что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС том 6, лист 7, СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4, СНиП 3.03.01-
87 п. 2.8,

Срок выполнения 20.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Нарушение 5
Суть нарушения рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.

Предписание рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание СНиП 12-03-2001 п. 6.1.6,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Нарушение 6
Суть нарушения по периметру корпуса №12 на этажах и в лестнично-лифтовых узлах отсутствуют ограждения.

Предписание по периметру корпуса №12 на этажах и в лестнично-лифтовых узлах отсутствуют ограждения.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС том 6, лист 18, СНиП 12-03-2001 п.6.2.16,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016
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Нарушение 7
Суть нарушения не все рабочие обеспечены строительными касками, рабочей одеждой, обувью и предохранительными 

поясами.
Предписание не все рабочие обеспечены строительными касками, рабочей одеждой, обувью и предохранительными 

поясами.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание СНиП 12-03-2001 п.5.13,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Нарушение 8
Суть нарушения локально не закрыты участки кирпичной кладки от воздействия атмосферных осадков намокания корпус № 11,

12.
Предписание локально не закрыты участки кирпичной кладки от воздействия атмосферных осадков намокания корпус № 11,

12.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 12282/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание проекта АР, КР, пол. заключение экспертизы,
Срок выполнения 20.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 20.01.2017 № 359/17)

Адм. наказание Постановление от 23.12.2016 № 3078-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 23.12.2016 № 3039 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 27.12.2016 Уплачен 27.12.2016

Выявлены нарушения № 77160701089845

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11995/16-(0)-0 — 02.11.2016

ФИО проверяющих Главный специалист,Главный специалист Кузьмин К.А.,Жила К.П.
Номер ФРГУ 7700000010000000053

Цель Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Решение 02.11.2016
Должность Заместитель председателя

ФИО Амелькин А.В.
Уведомление по электронной почте — 02.11.2016

Период 08.11.2016 — 30.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3, монолитно-кирпичные жилые дома

Факт. дата пров. 16.11.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель специалист ОТН Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3

Дата акта 30.11.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3
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Нарушение 1
Суть нарушения фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 10/Ж на отм.+14.900 составили 28, 30,

33, 34 мм. Проектное значение 42 мм. корпус 2.
Предписание фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 10/Ж на отм.+14.900 составили 28, 30,

33, 34 мм. Проектное значение 42 мм. корпус 2.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 11995/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание требований проекта 02-11-01-13-П КР, лист 8 ,01-11-01-13-П ПОС, лист 5, СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 +10 мм,-5 
мм

Срок выполнения 30.01.2017
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 17.02.2017 № 1140/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2996-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2963 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 29.12.2016 Уплачен 29.12.2016

Нарушение 2
Суть нарушения фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участках конструкции Плита перекрытия в осях 8-9/Б-В 

на отметке +14,900 составил В24, что не соответствует требованиям проекта В25. корпус 2.
Предписание фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участках конструкции Плита перекрытия в осях 8-9/Б-В 

на отметке +14,900 составил В24, что не соответствует требованиям проекта В25. корпус 2.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 11995/16 от 30.11.2016
Дата предписания 30.11.2016

Основание требований проекта 02-11-01-13-П КР, лист 4
Срок выполнения 30.01.2017

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 17.02.2017 № 1140/17)

Адм. наказание Постановление от 16.12.2016 № 2996-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 16.12.2016 № 2963 в отношении Недобой 
Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 29.12.2016 Уплачен 29.12.2016

Выявлены нарушения № 77160701089844

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11994/16-(0)-0 — 02.11.2016

ФИО проверяющих Главный специалист,Главный специалист Кузьмин К.А.,Жила К.П.
Номер ФРГУ 7700000010000000053

Цель Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

Решение 02.11.2016
Должность Заместитель председателя

ФИО Амелькин А.В.
Уведомление по электронной почте — 02.11.2016

Период 08.11.2016 — 30.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15, монолитно-кирпичные жилые дома

Факт. дата пров. 16.11.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель по доверенности Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Дата акта 24.11.2016
Место составл. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15
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Нарушение 1
Суть нарушения фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 10/В на отм.+20.900 составили 58, 56, 

54, 57, 26, 20, 21, 22 мм. Проектное значение 42 мм.
Предписание фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 10/В на отм.+20.900 составили 58, 56, 

54, 57, 26, 20, 21, 22 мм. Проектное значение 42 мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016
Дата предписания 24.11.2016

Основание требований проекта 15-08-04-13-П КР, лист 8 ,15-08-03-13-П ПОС, лист 6, СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 +8 мм,-5 мм
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Адм. наказание Постановление от 09.12.2016 № 2915-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 09.12.2016 № 2880 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 13.12.2016 Уплачен 13.12.2016

Нарушение 2
Суть нарушения фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 12/В на отм.+20.900 составили 35, 34, 

31,32 мм. Проектное значение 42 мм.
Предписание фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 12/В на отм.+20.900 составили 35, 34, 

31,32 мм. Проектное значение 42 мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016
Дата предписания 24.11.2016

Основание требований проекта 15-08-04-13-П КР, лист 8 ,15-08-03-13-П ПОС, лист 6, СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 +8 мм,-5 мм
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Адм. наказание Постановление от 09.12.2016 № 2915-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 09.12.2016 № 2880 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 13.12.2016 Уплачен 13.12.2016

Нарушение 3
Суть нарушения фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 16/В на отм.+20.900 составили 59, 36, 

26, 35 мм. Проектное значение 42 мм.
Предписание фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 16/В на отм.+20.900 составили 59, 36, 

26, 35 мм. Проектное значение 42 мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016
Дата предписания 24.11.2016

Основание требований проекта 15-08-04-13-П КР, лист 8 ,15-08-03-13-П ПОС, лист 6, СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 +8 мм,-5 мм
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Адм. наказание Постановление от 09.12.2016 № 2915-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 09.12.2016 № 2880 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 13.12.2016 Уплачен 13.12.2016

Нарушение 4
Суть нарушения фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 16/В на отм.+20.900 составили 28, 33, 

36, 58, 54, 57, 58 мм. Проектное значение 42 мм.
Предписание фактические значения толщины защитного слоя бетона в пилоне в осях 16/В на отм.+20.900 составили 28, 33, 

36, 58, 54, 57, 58 мм. Проектное значение 42 мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016
Дата предписания 24.11.2016

Основание требований проекта 15-08-04-13-П КР, лист 8 ,15-08-03-13-П ПОС, лист 6, СНиП 3.03.01-87 п. 2.104 +8 мм,-5 мм
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Адм. наказание Постановление от 09.12.2016 № 2915-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 09.12.2016 № 2880 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 13.12.2016 Уплачен 13.12.2016
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Нарушение 5
Суть нарушения на отм. +4.500 в осях 12/Е в монолитной балке под устройство лестничных маршей выявлено недоуплотнение 

бетонной смеси с оголением заполнителя.
Предписание на отм. +4.500 в осях 12/Е в монолитной балке под устройство лестничных маршей выявлено недоуплотнение 

бетонной смеси с оголением заполнителя.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016
Дата предписания 24.11.2016

Основание проекта организации строительства 15-08-04-13-П ПОС-ПЗ, лист 6, СНиП 3.03.01-87 п. 2.10
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Адм. наказание Постановление от 09.12.2016 № 2915-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 09.12.2016 № 2880 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 13.12.2016 Уплачен 13.12.2016

Нарушение 6
Суть нарушения В стене в осях 4/Д-Ж на отм. +20.900 выявлены раковины, размер которых превышает предельно допустимое 

значение, что не соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.4.1 и ГОСТ 13015-2012 п. 
5.5.1, приложение В, табл. В.2.

Предписание В стене в осях 4/Д-Ж на отм. +20.900 выявлены раковины, размер которых превышает предельно допустимое 
значение, что не соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.4.1 и ГОСТ 13015-2012 п. 
5.5.1, приложение В, табл. В.2.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016

Дата предписания 24.11.2016
Основание На основании заключения ГБУ ЦЭИИС вх. РП-11994/16-1-4 от 23.11.2016, регистрационный номер 11246/16 

выявлены следующие нарушения
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Нарушение 7
Суть нарушения Шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 12/В на отметке +20.900 корпус 15 составил 170-190мм. Шаг 

армирования по данным рабочей документации № 15-16-01-15-РД КЖ-2, стадия Р, лист 30 принят 190-160-
160-190 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале для 190 мм от -20 
до 0, для 160 мм от +10 до +22 мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003 таб. 9. Шаг 
армирования на участке №4 Пилон в осях 15-16/В на отметке +20.900 корпус 15 составил 160-190мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 15-16-01-15-РД КЖ-2, стадия Р, лист 30 принят 190-160-
160-190 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале для 190 мм от -30 
до 0, для 160 мм от +10 до +30, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003 таб. 9.

Предписание Шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 12/В на отметке +20.900 корпус 15 составил 170-190мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 15-16-01-15-РД КЖ-2, стадия Р, лист 30 принят 190-160-
160-190 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале для 190 мм от -20 
до 0, для 160 мм от +10 до +22 мм, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003 таб. 9. Шаг 
армирования на участке №4 Пилон в осях 15-16/В на отметке +20.900 корпус 15 составил 160-190мм. Шаг 
армирования по данным рабочей документации № 15-16-01-15-РД КЖ-2, стадия Р, лист 30 принят 190-160-
160-190 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале для 190 мм от -30 
до 0, для 160 мм от +10 до +30, что не соответствует требованиям п. 8.2.2 СНиП 52-01-2003 таб. 9.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11994/16 от 24.11.2016

Дата предписания 24.11.2016
Основание На основании заключения ГБУ ЦЭИИС вх. РП-11994/16-1-3 от 23.11.2016, регистрационный номер 11245/16 

выявлены следующие нарушения
Срок выполнения 19.12.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 29.12.2016 № 13715/16)

Выявлены нарушения № 77160701054552
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11596/16-(0)-0 — 21.10.2016

ФИО проверяющих Холомонов И.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Мурашов М.Г. Главный специалист УН11 ТиНАО, Баранов 
И.С. Советник УНСМ. Холомонов И.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Мурашов М.Г. Главный специалист 
УН11 ТиНАО, Баранов И.С. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №9651/16 от 
29.09.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по электронной почте — 21.10.2016

Период 27.10.2016 — 18.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее деревни Говорово.

Факт. дата пров. 01.11.2016 — 15 часов
Факт. ФИО пров. Холомонов И.В. Главный специалист, Баранов И.С. Советник

Представитель представитель ООО "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Е.К. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер

Дата акта 18.11.2016
Место составл. Говорово дер

Нарушение 1
Суть нарушения не полностью представлена исполнительная документация на выполненные работы по устройству кирпичной 

кладки и монтажу оконных проемов
Предписание не полностью представлена исполнительная документация на выполненные работы по устройству кирпичной 

кладки и монтажу оконных проемов
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11596/16 от 18.11.2016
Дата предписания 18.11.2016

Основание РД 11-05-2007
Срок выполнения 28.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 16.12.2016 № 12687/16)

Нарушение 2
Суть нарушения в журнале авторского надзора корп. 9, 10 нет отметок тех.заказчика о выполнении указаний авторского 

надзора.
Предписание в журнале авторского надзора корп. 9, 10 нет отметок тех.заказчика о выполнении указаний авторского 

надзора.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11596/16 от 18.11.2016
Дата предписания 18.11.2016

Основание СП 246.1325800.2016
Срок выполнения 28.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 16.12.2016 № 12687/16)

Выявлены нарушения № 77160701022966

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11239/16-(0)-0 — 03.10.2016

ФИО проверяющих Шлыков Д.Н. Советник, Илясов В.Ю. Главный специалист, Баранов И.С. Советник, Петров А.Г. Советник, 
Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Рытов Б.Е. Советник, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Марченко 
В.В. Консультант, Мелихова О.В. Консультант

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №10194/16 от 
05.10.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по электронной почте — 12.10.2016
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Период 18.10.2016 — 15.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (северо-западнее), корп. 23, 24

Факт. дата пров. 18.10.2016 — 6 часов
Факт. ФИО пров. Петров А.Г. Советник, Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. Консультант, Илясов В.Ю. Главный 

специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Шлыков Д.Н. Советник, Баранов И.С. Советник, Боранбаев 
Ж.Ж. Главный специалист

Представитель Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Дата акта 15.11.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Нарушение 1
Суть нарушения 1. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных исследований по 

воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические исследования 2. 
не представлены сведения об установке окон с шумоизоляцией в режиме проветривания до 30 дБа

Предписание 1. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных исследований по 
воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические исследования 2. 
не представлены сведения об установке окон с шумоизоляцией в режиме проветривания до 30 дБа

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11239/16 от

Основание нарушение ГрК РФ ст. 53, ч. 1,4
Статус Исполнено

Выявлены нарушения № 77160701022963

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11238/16-(0)-0 — 12.10.2016

ФИО проверяющих Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Рытов Б.Е. Советник, Илясов В.Ю. Главный специалист, Шлыков Д.Н. 
Советник, Баранов И.С. Советник, Петров А.Г. Советник, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Марченко В.В. 
Консультант, Мелихова О.В. Консультант

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №10189/16 от 
05.10.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по электронной почте — 12.10.2016

Период 18.10.2016 — 15.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (северо-западнее), корп. 23, 24

Факт. дата пров. 18.10.2016 — 6 часов
Факт. ФИО пров. Шлыков Д.Н. Советник, Петров А.Г. Советник, Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. Консультант, Илясов 

В.Ю. Главный специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Баранов
И.С. Советник

Представитель Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Дата акта 15.11.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Нарушение 1
Суть нарушения 1. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных исследований по 

воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические исследования 2. 
не представлены сведения об установке окон с шумоизоляцией в режиме проветривания до 30 дБа

Предписание 1. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных исследований по 
воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические исследования 2. 
не представлены сведения об установке окон с шумоизоляцией в режиме проветривания до 30 дБа

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11238/16 от

Основание нарушение ГрК РФ ст. 53 ч.1,4
Статус Исполнено
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Выявлены нарушения № 77160701016505

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11157/16-(0)-0 — 11.10.2016

ФИО проверяющих Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Блинов Д.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Паус И.В. 
Советник УНСМ. Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Блинов Д.В. Главный специалист УН11 
ТиНАО, Паус И.В. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление электронная почта — 11.10.2016

Период 17.10.2016 — 31.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Факт. дата пров. 24.10.2016 — 2 часа
Факт. ФИО пров. Паус И.В. Советник, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель по доверенности Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Дата акта 31.10.2016
Место составл. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Нарушение 1
Суть нарушения 1. В нарушение утвержденного проекта шифр 13-08-04-13-П КР, лист 3 выполнена обмазочная гидроизоляция 

фундаментной плиты вместо оклейки двумя слоями "Техноэласта". 2. Не должным образом осуществляется 
входной контроль материалов смонтированные сборные лестничные марши с полу-площадками не 
соответствуют паспортам качества по категории лицевой поверхности А2 и имеют на лицевой поверхности 
раковины глубиной и шириной до 10мм при допустимом 1 мм СНиП 52-01-2003 п.8.4.1, ГОСТ 13015 , 
приложение В. Не представлены паспорта качества на сухую смесь М150 - нарушение СНиП 12-01-2004 
п.6.1.3. 3. Не подтверждена лабораторным заключением проектная марка кладочного раствора М100 шифр 
13-08-04-13-П КР, лист 4, изготавливаемого из сухой смеси - нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.6. 4. Не 
подтверждена градуировочной зависимостью, связывающей косвенный показатель с прочностью бетона, 
достоверность ультразвукового метода определения прочности бетона в конструкциях - нарушение ГОСТ 
18105-2010 п.5.5.

Предписание 1. В нарушение утвержденного проекта шифр 13-08-04-13-П КР, лист 3 выполнена обмазочная гидроизоляция 
фундаментной плиты вместо оклейки двумя слоями "Техноэласта". 2. Не должным образом осуществляется 
входной контроль материалов смонтированные сборные лестничные марши с полу-площадками не 
соответствуют паспортам качества по категории лицевой поверхности А2 и имеют на лицевой поверхности 
раковины глубиной и шириной до 10мм при допустимом 1 мм СНиП 52-01-2003 п.8.4.1, ГОСТ 13015 , 
приложение В. Не представлены паспорта качества на сухую смесь М150 - нарушение СНиП 12-01-2004 
п.6.1.3. 3. Не подтверждена лабораторным заключением проектная марка кладочного раствора М100 шифр 
13-08-04-13-П КР, лист 4, изготавливаемого из сухой смеси - нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.6. 4. Не 
подтверждена градуировочной зависимостью, связывающей косвенный показатель с прочностью бетона, 
достоверность ультразвукового метода определения прочности бетона в конструкциях - нарушение ГОСТ 
18105-2010 п.5.5.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11157/16 от 31.10.2016

Дата предписания 31.10.2016
Основание .

Срок выполнения 21.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 24.11.2016 № 11994/16)

Выявлены нарушения № 77160701016480
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11154/16-(0)-0 — 11.10.2016

ФИО проверяющих Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Блинов Д.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Карпов К.Я. 
Главный специалист УСН. Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Блинов Д.В. Главный специалист 
УН11 ТиНАО, Карпов К.Я. Главный специалист УСН.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление электронная почта — 11.10.2016

Период 17.10.2016 — 31.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, Говорово дер.северо-западнее, корп.1

Факт. дата пров. 26.10.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров. Карпов К.Я. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель по доверенности Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.1

Дата акта 31.10.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.1

Нарушение 1
Суть нарушения 1. При работе с "болгаркой" трое рабочих не используют защитные очки. 2. Перепады высот на 11 этаже 

строящегося здания,технологические проемы в плитах перекрытий не огорожены и не закрыты крышками. 3. 
Допускается использование противопожарным инвентарем на нужды, не связанные с ликвидацией пожара. 4. 
На этажах строящегося здания не убран строительный мусор.

Предписание 1. При работе с "болгаркой" трое рабочих не используют защитные очки. 2. Перепады высот на 11 этаже 
строящегося здания,технологические проемы в плитах перекрытий не огорожены и не закрыты крышками. 3. 
Допускается использование противопожарным инвентарем на нужды, не связанные с ликвидацией пожара. 4. 
На этажах строящегося здания не убран строительный мусор.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11154/16 от 31.10.2016

Дата предписания 31.10.2016
Основание требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации нарушение ч. 7, ст. 39 ФЗ от 

30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" нарушение п. 6 е 
"Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства...", утв. ППРФ от 
21.06.2010 №468, техническим заказчиком ООО "Стройкомплекс "Говорово" ненадлежащим образом ведется 
строительный контроль в процессе строительства, в результате чего генподрядчиком были допущены 
нарушения

Срок выполнения 30.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 07.12.2016 № 13185/16)

Нарушение 2
Суть нарушения допущена вырубка бетона в пилоне и плите перекрытия на отм. +47.900 в/о 9/К-Л, образован шов, не 

перпендикулярный оси бетонируемой конструкции.
Предписание допущена вырубка бетона в пилоне и плите перекрытия на отм. +47.900 в/о 9/К-Л, образован шов, не 

перпендикулярный оси бетонируемой конструкции.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11154/16 от 31.10.2016
Дата предписания 31.10.2016

Основание проекта, СНиП 3.03.01-87 п. 2.8
Срок выполнения 30.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 07.12.2016 № 13185/16)

Нарушение 3
Суть нарушения рабочие места не очищаются от мусора.

Предписание рабочие места не очищаются от мусора.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11154/16 от 31.10.2016
Дата предписания 31.10.2016

Основание СНиП 12-03-2001 п. 6.1.6
Срок выполнения 30.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 07.12.2016 № 13185/16)
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Нарушение 4
Суть нарушения монтаж лестничных маршей не ведется одновременно с монтажом конструкций здания.

Предписание монтаж лестничных маршей не ведется одновременно с монтажом конструкций здания.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11154/16 от 31.10.2016
Дата предписания 31.10.2016

Основание СНиП 12-04-2002 п. 8.1.11
Срок выполнения 30.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 07.12.2016 № 13185/16)

Нарушение 5
Суть нарушения по плите перекрытия в осях 1-10/А-М на отм. +32.900 не представлено лабораторное заключение, в 

соответствии с записью в журнале авторского надзора.
Предписание по плите перекрытия в осях 1-10/А-М на отм. +32.900 не представлено лабораторное заключение, в 

соответствии с записью в журнале авторского надзора.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 11154/16 от 31.10.2016
Дата предписания 31.10.2016

Основание проекта
Срок выполнения 30.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 07.12.2016 № 13185/16)

Выявлены нарушения № 77160701003946

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-11017/16-(0)-0 — 06.10.2016

ФИО проверяющих Главный специалист УН11 ТиНАО, Консультант УН11 ТиНАО, Советник УНСМ. Трепалюк В.В. Крауш Е.Н. Паус 
И.В.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по электронной почте — 07.10.2016

Период 12.10.2016 — 08.11.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (НАО, Московский)

Факт. дата пров. 08.11.2016 — 2 часа
Факт. ФИО пров. Трепалюк В.В. Главный специалист

Представитель Инженер группы строительного контроля Мусатов И.К. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер

Дата акта 15.11.2016
Место составл. Говорово дер
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Нарушение 1
Суть нарушения техническим заказчиком не должным образом осуществляется строительный контроль при выполнении 

строительно-монтажных работ, результате чего 1. Не ведется проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, 
Общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля, заполняются не своевременно и не 
в полном объеме. 2. Не в полном объеме проводится совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых 
работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, - не представлены акты скрытых работ на армирование фундаментной плиты, 
акт освидетельствования и приемки основания. 3. Проверка выполнения подрядчиком последовательности и 
состава технологических операций по осуществлению строительства объекта проводится не должным 
образом - в нарушение п. 6.1.10. СП45.13330.2012, проекта 25-03-07-14-П-ПОС лист 1, не соблюдена крутизна 
откосов котлована, вынимаемый из котлована грунт, временно складируется по краю котлована в насыпь, 
высотой более 4 метров.

Предписание техническим заказчиком не должным образом осуществляется строительный контроль при выполнении 
строительно-монтажных работ, результате чего 1. Не ведется проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, 
Общий журнал работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля, заполняются не своевременно и не 
в полном объеме. 2. Не в полном объеме проводится совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых 
работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, - не представлены акты скрытых работ на армирование фундаментной плиты, 
акт освидетельствования и приемки основания. 3. Проверка выполнения подрядчиком последовательности и 
состава технологических операций по осуществлению строительства объекта проводится не должным 
образом - в нарушение п. 6.1.10. СП45.13330.2012, проекта 25-03-07-14-П-ПОС лист 1, не соблюдена крутизна 
откосов котлована, вынимаемый из котлована грунт, временно складируется по краю котлована в насыпь, 
высотой более 4 метров.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 11017/16 от 08.11.2016

Дата предписания 08.11.2016
Основание ч.ч. 1, 4 ст.53 Градостроительного кодекса РФ, ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений, п. в, г ч.6 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468,

Срок выполнения 02.12.2016
Статус Исполнено

Выявлены нарушения № 77160700850271

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-10194/16-(0)-0 — 19.09.2016

ФИО проверяющих Боранбаев Ж.Ж. Гл. спец УН11, Кузьмин К.А. Гл. спец УН11, Илясов В.Ю. Гл. спец УНИИ, Шлыков Д.Н. 
Советник УНИИ, Баранов И.С. Советник УНСМ, Петров А.Г. Советник УНСМ, Воронцов К.В. Вед. спец УПН, 
Марченко В.В Консультант УСН, Мелихова О.В. Консультант УСН.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и 
требованиям снащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, на основании поступившего извещения от застройщика (заказчика) или лица, 
осуществляющего строительство, об окончании строительства. Задачами настоящей проверки являются: 
предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом нарушений технических 
регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: соответствие выполнения 
работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 21.09.2016

Период 26.09.2016 — 19.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (северо-западнее), корп. 23, 24

Факт. дата пров. 27.09.2016 — 15 часов
Факт. ФИО пров. Марченко В.В. Консультант, Илясов В.Ю. Главный специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Боранбаев 

Ж.Ж. Главный специалист, Баранов И.С. Советник, Шлыков Д.Н. Советник, Петров А.Г. Начальник отдела , 
Мелихова О.В. Консультант

Представитель Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Дата акта 05.10.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24
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Нарушение 1
Суть нарушения Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов во ВРУ. Не 

завершены работы по наружному освещению частично не установлены светильники. Не завершены работы по
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным систем. В нарушение проекта 
Раздел Система электроснабжения нарушение ПУЭ, п. 4.1.23 в дверях из помещений РУ установлены не 
самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения нарушение ПУЭ, п. 1.7.71
отсутствует связь ГЗШ ВРУ с металлическими лотками не менее, чем с 2-мя проводниками, присоединёнными 
в разных местах нарушение СНиП 3.05.06-85, п. 3.67 вводы кабелей 0,4 кВ в здание не заделаны или 
заделаны строительной пеной нарушение ПУЭ, п. 2.1.16 в помещениях ВРУ в одном коробе выполнена 
совместная прокладка взаиморезервируемых, питающих и распределительных линий электроприемников 
противопожарных устройств, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения без применения между 
ними сплошных продольных перегородок с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из несгораемого 
материала нарушение ПУЭ, п. 1.7.120 во ВРУ не выполнена главная заземляющая шина для вводного 
устройства нарушение проекта ПЗ в помещении ИТП система уравнивания потенциалов выполнена от контура
заземления, по проекту от шины ГЗШ ВРУ нарушение проекта проходы кабелей через стены и межэтажные 
перекрытия, концы свободных труб заделаны пеной или не заделаны, по проекту заделка цементным 
раствором.

Предписание Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов во ВРУ. Не 
завершены работы по наружному освещению частично не установлены светильники. Не завершены работы по
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным систем. В нарушение проекта 
Раздел Система электроснабжения нарушение ПУЭ, п. 4.1.23 в дверях из помещений РУ установлены не 
самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения нарушение ПУЭ, п. 1.7.71
отсутствует связь ГЗШ ВРУ с металлическими лотками не менее, чем с 2-мя проводниками, присоединёнными 
в разных местах нарушение СНиП 3.05.06-85, п. 3.67 вводы кабелей 0,4 кВ в здание не заделаны или 
заделаны строительной пеной нарушение ПУЭ, п. 2.1.16 в помещениях ВРУ в одном коробе выполнена 
совместная прокладка взаиморезервируемых, питающих и распределительных линий электроприемников 
противопожарных устройств, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения без применения между 
ними сплошных продольных перегородок с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из несгораемого 
материала нарушение ПУЭ, п. 1.7.120 во ВРУ не выполнена главная заземляющая шина для вводного 
устройства нарушение проекта ПЗ в помещении ИТП система уравнивания потенциалов выполнена от контура
заземления, по проекту от шины ГЗШ ВРУ нарушение проекта проходы кабелей через стены и межэтажные 
перекрытия, концы свободных труб заделаны пеной или не заделаны, по проекту заделка цементным 
раствором.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проектов разделы Наружное электроснабжение, наружное освещение, ЭОМ, ЭО, СС

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 2
Суть нарушения Не установлены в квартирах на последних этажах на системе вытяжной вентиляции бытовые осевые 

вентиляторы
Предписание Не установлены в квартирах на последних этажах на системе вытяжной вентиляции бытовые осевые 

вентиляторы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 3
Суть нарушения На водопроводном вводе установлен расходомер диаметром 50мм, по проекту монтируется расходомер 

диаметром 65мм.
Предписание На водопроводном вводе установлен расходомер диаметром 50мм, по проекту монтируется расходомер 

диаметром 65мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 4
Суть нарушения Подключение водосточных воронок выполнено без использования компенсационного патрубка

Предписание Подключение водосточных воронок выполнено без использования компенсационного патрубка
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 5
Суть нарушения Прокладка канализационных стояков выполнена открыто, без монтажа коммуникационных шахт, ограждающие

конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, выполнены из 
несгораемых материалов, лицевая панель из трудно-сгораемого материала

Предписание Прокладка канализационных стояков выполнена открыто, без монтажа коммуникационных шахт, ограждающие
конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, выполнены из 
несгораемых материалов, лицевая панель из трудно-сгораемого материала

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 6
Суть нарушения Места прохода стояков канализации не заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия, участок 

выше перекрытия на 8-10см до горизонтального отводного трубопровода не защищено цементным раствором 
толщиной 2-3см.

Предписание Места прохода стояков канализации не заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия, участок 
выше перекрытия на 8-10см до горизонтального отводного трубопровода не защищено цементным раствором 
толщиной 2-3см.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 7
Суть нарушения Не представлены акты скрытых работ на установку на главных стояках горячего водоснабжения неподвижных 

опор и компенсаторов.
Предписание Не представлены акты скрытых работ на установку на главных стояках горячего водоснабжения неподвижных 

опор и компенсаторов.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ГрК РФ, ст. 53, п. 4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 8
Суть нарушения Не установлены в верхних точках стояков Т3/Т4 автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках стояков Т3/Т4 автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 9
Суть нарушения Не установлены в объеме проекта на стояках канализации и водостока противопожарные муфты

Предписание Не установлены в объеме проекта на стояках канализации и водостока противопожарные муфты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 10
Суть нарушения В нарушение проекта отопления лестничных клеток выполнено не до последнего этажа заканчивается на 6, 8 

этажах.
Предписание В нарушение проекта отопления лестничных клеток выполнено не до последнего этажа заканчивается на 6, 8 

этажах.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 11
Суть нарушения Не установлены в верхних точках стояков отопления автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках стояков отопления автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 12
Суть нарушения Не выполнена в объеме проекта изоляция магистралей отопления в подвале здания

Предписание Не выполнена в объеме проекта изоляция магистралей отопления в подвале здания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 13
Суть нарушения Не установлены на стояках отопления при подключении поквартирной разводки отключающие шаровые 

краны, сетчатые фильтры, расходомеры со встроенными термопреобразователями.
Предписание Не установлены на стояках отопления при подключении поквартирной разводки отключающие шаровые 

краны, сетчатые фильтры, расходомеры со встроенными термопреобразователями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 14
Суть нарушения Жилой дом корп. 24 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 

03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Предписание Жилой дом корп. 24 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 
03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание нарушение ГрК РФ ст. 52 ч. 6

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 15
Суть нарушения - не завершены монтажные и пуско-наладочные работы по системе автоматической установки пожарной 

сигнализации
Предписание - не завершены монтажные и пуско-наладочные работы по системе автоматической установки пожарной 

сигнализации
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п.6.2 табл. А1 СП 5.13130.2009 лист 38 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 16
Суть нарушения - не завершены монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу

Предписание - не завершены монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 лист 47 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 17
Суть нарушения - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 

присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Предписание - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 
присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание лист 47 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 

государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 18
Суть нарушения - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Предписание - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 14.4 СП 5.13130.2009 лист 42 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 19
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Предписание - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 7.2, 7.16 СП 7.13130.2009 листы 44, 46 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 20
Суть нарушения - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями

Предписание - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. А.4 приложение А к СП 5.13130.2009 лист 39 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 21
Суть нарушения - не завершены монтажные и пусконаладочные работы по системе оповещения людей о пожаре 1-го типа

Предписание - не завершены монтажные и пусконаладочные работы по системе оповещения людей о пожаре 1-го типа
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ст. 84 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009 лист 43 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 22
Суть нарушения - не выполнены работы по опусканию лифтов при пожаре на 1-ый посадочный этаж

Предписание - не выполнены работы по опусканию лифтов при пожаре на 1-ый посадочный этаж
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ГОСТ 22011 лист 27 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное 
заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 23
Суть нарушения - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания

Предписание - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.22 СП 4.13130.2009 лист 23 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 24
Суть нарушения - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания

Предписание - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лист 25 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 25
Суть нарушения - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Предписание - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 лист 22 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 26
Суть нарушения - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Предписание - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 5.2.4.9 СП 4.13130.2009, лист 22 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 27
Суть нарушения - в отдельных противопожарных преградах не завершена установка дверей люков с соответствующим 

пределом огнестойкости
Предписание - в отдельных противопожарных преградах не завершена установка дверей люков с соответствующим 

пределом огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.22 СП 1.13130.2009 лист 23 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 28
Суть нарушения - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния

Предписание - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 8.6 СП 8.13130.2009 лист 18 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 29
Суть нарушения - не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты здания

Предписание - не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты здания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание листы 41,42 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 
государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 30
Суть нарушения - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы

Предписание - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ст. 134, 144, 150 Федерального закона № 123-ФЗ листы 23, 32 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 
г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 31
Суть нарушения - в отдельных местах ширина отдельных аварийных выходов выполнена менее 1,2 м глухой простенок от 

торца балкона лоджии до оконного проема остекленной двери
Предписание - в отдельных местах ширина отдельных аварийных выходов выполнена менее 1,2 м глухой простенок от 

торца балкона лоджии до оконного проема остекленной двери
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ч. 1 п. 6 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, лист 6 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 32
Суть нарушения представлена искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-

422/16-0-0 от 12.09.2016, а именно фактически ведутся работы по благоустройству территории, съезды с 
рампы подземной автостоянки.

Предписание представлена искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-
422/16-0-0 от 12.09.2016, а именно фактически ведутся работы по благоустройству территории, съезды с 
рампы подземной автостоянки.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание статьи КоАП РФ 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 33
Суть нарушения высота бордюров по краям пешеходных дорожек составляет менее 0.05 м.

Предписание высота бордюров по краям пешеходных дорожек составляет менее 0.05 м.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 34
Суть нарушения дорожная одежда тротуаров - плитка, по проекту асфальтобетонное покрытие В нарушение проекта 03-09/11-

ОДИ-СП В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см. В нарушение проекта 03-09/11-ОДИ-СП 
тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта

Предписание дорожная одежда тротуаров - плитка, по проекту асфальтобетонное покрытие В нарушение проекта 03-09/11-
ОДИ-СП В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см. В нарушение проекта 03-09/11-ОДИ-СП 
тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 35
Суть нарушения В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см. В нарушение проекта 03-09/11-ОДИ-СП тактильные 

указатели не смонтированы в объеме проекта
Предписание В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см. В нарушение проекта 03-09/11-ОДИ-СП тактильные 

указатели не смонтированы в объеме проекта
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 36
Суть нарушения тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта

Предписание тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 37
Суть нарушения не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Предписание не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.11.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 38
Суть нарушения не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт

Предписание не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.12.1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 39
Суть нарушения не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Предписание не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.3
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Нарушение 40
Суть нарушения не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 

конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Предписание не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 
конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание ПОС,СНиП 12-01-2004 п.6.2,п.6.2.1

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 41
Суть нарушения не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями

Предписание не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта АР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Нарушение 42
Суть нарушения предусмотрена стена монолитная с сечением 250 мм в/о 111/В1-Б1, 91/В1-Б1 по факту выполнены пилоны с 

сечением 800х250 мм 1400х250 мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 2И
Предписание предусмотрена стена монолитная с сечением 250 мм в/о 111/В1-Б1, 91/В1-Б1 по факту выполнены пилоны с 

сечением 800х250 мм 1400х250 мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 2И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 2
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 43
Суть нарушения предусмотрена стена монолитная с сечением 250 мм, 200 мм в/о В2/172-182 Б2/163-182 по факту выполнен 

пилон с сечением 800х250 мм 1400х200 мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 3И
Предписание предусмотрена стена монолитная с сечением 250 мм, 200 мм в/о В2/172-182 Б2/163-182 по факту выполнен 

пилон с сечением 800х250 мм 1400х200 мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 3И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 3
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 44
Суть нарушения предусмотрены монолитные стены в/о 24/Б6-В6 95/Л6-М6 24/Л6-М6 44/М6-Л6 по факту выполнены пилоны с 

сечением 1400х250 мм 1400х200 мм по проекту 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 4И
Предписание предусмотрены монолитные стены в/о 24/Б6-В6 95/Л6-М6 24/Л6-М6 44/М6-Л6 по факту выполнены пилоны с 

сечением 1400х250 мм 1400х200 мм по проекту 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 4И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)
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Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 45
Суть нарушения не выполнен пилон с сечением 1400х250 мм в/о А4-Б4/52-144

Предписание не выполнен пилон с сечением 1400х250 мм в/о А4-Б4/52-144
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 46
Суть нарушения предусмотрен пилон с сечением 800х250 мм. Не выполнен в/о 76/правее оси АА6 из состава монолитной 

стены в/о 46/Л6-К6 16/Л6-К6 М6/16-26 выделены выполнены пилоны с сечением 800х200 мм. Проект 03-09/11 
АР-1.1 ст. Р л. 5И стена в/о 106-116/М6 смещена к оси Н6

Предписание предусмотрен пилон с сечением 800х250 мм. Не выполнен в/о 76/правее оси АА6 из состава монолитной 
стены в/о 46/Л6-К6 16/Л6-К6 М6/16-26 выделены выполнены пилоны с сечением 800х200 мм. Проект 03-09/11 
АР-1.1 ст. Р л. 5И стена в/о 106-116/М6 смещена к оси Н6

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 5

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 47
Суть нарушения из состава монолитной стены в/о 11-31/Б1 11/В1-Д1 11/Л1-К1 11-31/М1 выделены пилоны с сечением 800х250 

мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 6
Предписание из состава монолитной стены в/о 11-31/Б1 11/В1-Д1 11/Л1-К1 11-31/М1 выделены пилоны с сечением 800х250 

мм. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 6
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 6
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 48
Суть нарушения из состава монолитной стены в/о 42/Г2-И2 62/В2-Б2 выделены выполнены пилоны с сечением 800х250 мм. 

Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 7. проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7 предусмотрен дверной проем в/о В2/122-152 по
факту выполнена монолитная стена

Предписание из состава монолитной стены в/о 42/Г2-И2 62/В2-Б2 выделены выполнены пилоны с сечением 800х250 мм. 
Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 7. проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7 предусмотрен дверной проем в/о В2/122-152 по
факту выполнена монолитная стена

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович
Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 29



Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 49
Суть нарушения 8 монолитные стены в/о В4/52-144 Г4/52-144 проектом не предусмотрены, по факту выполнены монолитные 

стены. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 8
Предписание 8 монолитные стены в/о В4/52-144 Г4/52-144 проектом не предусмотрены, по факту выполнены монолитные 

стены. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 8
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 50
Суть нарушения не предусмотрены монолитные фундаменты входных групп в/о А4-В4/правее оси 172 24-34/левее оси Н6 75-

95/левее оси Н6 45-55/ левее оси Н6. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 8
Предписание не предусмотрены монолитные фундаменты входных групп в/о А4-В4/правее оси 172 24-34/левее оси Н6 75-

95/левее оси Н6 45-55/ левее оси Н6. Проект 03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 8
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 51
Суть нарушения предусмотрены дверные проемы в/о Д6/45-55 Д6/55-75, по факту выполнена монолитная стена

Предписание предусмотрены дверные проемы в/о Д6/45-55 Д6/55-75, по факту выполнена монолитная стена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 52
Суть нарушения из состава монолитной стены выделены пилоны с сечением 800х200 мм в/о 16-36/Б6 16/Д6-В6 126/К6-Д6. 03-

09/11 АР-1.1 ст. Р л. 9
Предписание из состава монолитной стены выделены пилоны с сечением 800х200 мм в/о 16-36/Б6 16/Д6-В6 126/К6-Д6. 03-

09/11 АР-1.1 ст. Р л. 9
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 53
Суть нарушения предусмотрена монолитная стена в/о 24/В6-Б6 24/Г3-Е3 24/Л6-М6 по факту выполнены пилоны 1400х200 мм 

03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 12
Предписание предусмотрена монолитная стена в/о 24/В6-Б6 24/Г3-Е3 24/Л6-М6 по факту выполнены пилоны 1400х200 мм 

03-09/11 АР-1.1 ст. Р л. 12
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10194/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 12
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11239/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2378-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2347 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Выявлены нарушения № 77160700849791

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-10189/16-(0)-0 — 19.09.2016

ФИО проверяющих Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист УН11 ТиНАО, Куьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Илясов 
В.Ю. Главный специалист УНИИ, Шлыков Д.Н. Советник УНИИ, Баранов И.С. Советник УНСМ, Петров А.Г. 
Советник УНСМ, Воронцов К.В. Ведущий специалист УПН, Марченко В

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и 
требованиям снащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, на основании поступившего извещения от застройщика (заказчика) или лица, 
осуществляющего строительство, об окончании строительства. Задачами настоящей проверки являются: 
предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом нарушений технических 
регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: соответствие выполнения 
работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 21.09.2016

Период 26.09.2016 — 19.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул. Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (северо-западнее), корп. 23, 24

Факт. дата пров. 27.09.2016 — 14 часов
Факт. ФИО пров. Илясов В.Ю. Главный специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Баранов И.С. Советник, Шлыков Д.Н. 

Советник, Петров А.Г. Начальник отдела , Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. Консультант, Боранбаев 
Ж.Ж. Главный специалист

Представитель Акчурин И.Т. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

Дата акта 05.10.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 23, 24

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 31



Нарушение 1
Суть нарушения Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов во ВРУ. Не 

завершены работы по наружному освещению частично не установлены светильники. Не завершены работы по
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным системам. В нарушение 
проекта Раздел Система электроснабжения нарушение ПУЭ, п. 4.1.23 в дверях из помещений РУ установлены
не самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения нарушение ПУЭ, п. 
1.7.71 отсутствует связь ГЗШ ВРУ с металлическими лотками не менее, чем с 2-мя проводниками, 
присоединёнными в разных местах нарушение СНиП 3.05.06-85, п. 3.67 вводы кабелей 0,4 кВ в здание не 
заделаны или заделаны строительной пеной нарушение ПУЭ, п. 2.1.16 в помещениях ВРУ в одном коробе 
выполнена совместная прокладка взаиморезервируемых, питающих и распределительных линий 
электроприемников противопожарных устройств, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения без 
применения между ними сплошных продольных перегородок с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из 
несгораемого материала нарушение ПУЭ, п. 1.7.120 во ВРУ не выполнена главная заземляющая шина для 
вводного устройства нарушение проекта ПЗ на вводе в здание не выполнена система уравнивания 
потенциалов нарушение проекта проходы кабелей через стены и межэтажные перекрытия, концы свободных 
труб заделаны пеной или не заделаны, по проекту заделка цементным раствором.

Предписание Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов во ВРУ. Не 
завершены работы по наружному освещению частично не установлены светильники. Не завершены работы по
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным системам. В нарушение 
проекта Раздел Система электроснабжения нарушение ПУЭ, п. 4.1.23 в дверях из помещений РУ установлены
не самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения нарушение ПУЭ, п. 
1.7.71 отсутствует связь ГЗШ ВРУ с металлическими лотками не менее, чем с 2-мя проводниками, 
присоединёнными в разных местах нарушение СНиП 3.05.06-85, п. 3.67 вводы кабелей 0,4 кВ в здание не 
заделаны или заделаны строительной пеной нарушение ПУЭ, п. 2.1.16 в помещениях ВРУ в одном коробе 
выполнена совместная прокладка взаиморезервируемых, питающих и распределительных линий 
электроприемников противопожарных устройств, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения без 
применения между ними сплошных продольных перегородок с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из 
несгораемого материала нарушение ПУЭ, п. 1.7.120 во ВРУ не выполнена главная заземляющая шина для 
вводного устройства нарушение проекта ПЗ на вводе в здание не выполнена система уравнивания 
потенциалов нарушение проекта проходы кабелей через стены и межэтажные перекрытия, концы свободных 
труб заделаны пеной или не заделаны, по проекту заделка цементным раствором.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проектов разделы Наружное электроснабжение, наружное освещение, ЭОМ, ЭО, СС

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 2
Суть нарушения - в отдельных местах ширина отдельных аварийных выходов выполнена менее 1,2 м глухой простенок от 

торца балкона лоджии до оконного проема остекленной двери
Предписание - в отдельных местах ширина отдельных аварийных выходов выполнена менее 1,2 м глухой простенок от 

торца балкона лоджии до оконного проема остекленной двери
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ч. 1 п. 6 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, лист 6 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 3
Суть нарушения Не установлены на стояках отопления при подключении поквартирной разводки отключающие шаровые 

краны, сетчатые фильтры, расходомеры со встроенными термопреобразователями.
Предписание Не установлены на стояках отопления при подключении поквартирной разводки отключающие шаровые 

краны, сетчатые фильтры, расходомеры со встроенными термопреобразователями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 4
Суть нарушения Не выполнена в объеме проекта изоляция магистралей отопления в подвале здания

Предписание Не выполнена в объеме проекта изоляция магистралей отопления в подвале здания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 5
Суть нарушения Не установлены в верхних точках стояков отопления автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках стояков отопления автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 6
Суть нарушения В нарушение проекта отопления лестничных клеток выполнено не до последнего этажа заканчивается на 6, 8 

этажах.
Предписание В нарушение проекта отопления лестничных клеток выполнено не до последнего этажа заканчивается на 6, 8 

этажах.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 7
Суть нарушения Не установлены в объеме проекта на стояках канализации и водостока противопожарные муфты

Предписание Не установлены в объеме проекта на стояках канализации и водостока противопожарные муфты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 8
Суть нарушения Не установлены в верхних точках стояков Т3/Т4 автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках стояков Т3/Т4 автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 9
Суть нарушения Не представлены акты скрытых работ на установку на главных стояках горячего водоснабжения неподвижных 

опор и компенсаторов.
Предписание Не представлены акты скрытых работ на установку на главных стояках горячего водоснабжения неподвижных 

опор и компенсаторов.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ГрК РФ, ст. 53, п. 4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 10
Суть нарушения Места прохода стояков канализации не заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия, участок 

выше перекрытия на 8-10см до горизонтального отводного трубопровода не защищено цементным раствором 
толщиной 2-3см.

Предписание Места прохода стояков канализации не заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия, участок 
выше перекрытия на 8-10см до горизонтального отводного трубопровода не защищено цементным раствором 
толщиной 2-3см.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 11
Суть нарушения Прокладка канализационных стояков выполнена открыто, без монтажа коммуникационных шахт, ограждающие

конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, выполнены из 
несгораемых материалов, лицевая панель из трудно-сгораемого материала

Предписание Прокладка канализационных стояков выполнена открыто, без монтажа коммуникационных шахт, ограждающие
конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, выполнены из 
несгораемых материалов, лицевая панель из трудно-сгораемого материала

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 12
Суть нарушения Подключение водосточных воронок выполнено без использования компенсационного патрубка

Предписание Подключение водосточных воронок выполнено без использования компенсационного патрубка
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК2
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 13
Суть нарушения На водопроводном вводе установлен расходомер диаметром 50мм, по проекту монтируется расходомер 

диаметром 65мм.
Предписание На водопроводном вводе установлен расходомер диаметром 50мм, по проекту монтируется расходомер 

диаметром 65мм.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ВК1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 14
Суть нарушения Не установлены в квартирах на последних этажах на системе вытяжной вентиляции бытовые осевые 

вентиляторы
Предписание Не установлены в квартирах на последних этажах на системе вытяжной вентиляции бытовые осевые 

вентиляторы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 ИОС ОВ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 15
Суть нарушения Жилой дом корп. 23 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 

03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Предписание Жилой дом корп. 23 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 
03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание нарушение ГрК РФ ст. 52 ч. 6 отступление от утвержденного проекта, а именно

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 16
Суть нарушения Жилой дом корп. 24 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 

03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Предписание Жилой дом корп. 24 не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме 1. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, стр. 7, 
03-09/11-АР-ПЗ- не выполнена в полном объеме внутренняя отделка МОП, помещений с/у, консьержа, 
уборочного инвентаря 2. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 9,10,12 №50-1-4-0598-12 стр. 25- 
не представлены сведения по окнам по звукоизоляции на 30,45 дБА, отсутствуют клапана на окнах 
3.нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 17- отсутствуют бытовые вентиляторы на последних 
этажах 4. нарушение проекта АСЧ, ПЗ, 03-09/11-АР-ПЗ, стр. 4- в кухнях отсутствует установка электроплит 
5.нарушение №50-1-4-0598-12 стр. 9.24- отсутствует установка мусоросборных контейнеров 6. не 
подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных иссследований по воде 
водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума,радиологические исследования

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание нарушение ГрК РФ ст. 52 ч. 6 отступление от утвержденного проекта, а именно

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 17
Суть нарушения - не завершены пуско-наладочные работы по системе автоматической установки пожарной сигнализации

Предписание - не завершены пуско-наладочные работы по системе автоматической установки пожарной сигнализации
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п.6.2 табл. А1 СП 5.13130.2009 лист 38 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 18
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу

Предписание - не завершены пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 лист 47 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 19
Суть нарушения - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 

присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Предписание - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 
присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание лист 47 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 

государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 20
Суть нарушения - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Предписание - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 14.4 СП 5.13130.2009 лист 42 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 21
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Предписание - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 7.2, 7.16 СП 7.13130.2009 листы 44, 46 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 22
Суть нарушения - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями

Предписание - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. А.4 приложение А к СП 5.13130.2009 лист 39 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 23
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по системе оповещения людей о пожаре 1-го типа

Предписание - не завершены пусконаладочные работы по системе оповещения людей о пожаре 1-го типа
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ст. 84 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009 лист 43 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 24
Суть нарушения - не выполнены работы по опусканию лифтов при пожаре на 1-ый посадочный этаж

Предписание - не выполнены работы по опусканию лифтов при пожаре на 1-ый посадочный этаж
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ГОСТ 22011 лист 27 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное 
заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 25
Суть нарушения - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания

Предписание - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.22 СП 4.13130.2009 лист 23 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 26
Суть нарушения - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания

Предписание - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лист 25 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 27
Суть нарушения - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Предписание - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 лист 22 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 28
Суть нарушения - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Предписание - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 5.2.4.9 СП 4.13130.2009, лист 22 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 29
Суть нарушения - в отдельных противопожарных преградах не завершена установка дверей люков с соответствующим 

пределом огнестойкости
Предписание - в отдельных противопожарных преградах не завершена установка дверей люков с соответствующим 

пределом огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 4.22 СП 1.13130.2009 лист 23 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 30
Суть нарушения - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния

Предписание - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание п. 8.6 СП 8.13130.2009 лист 18 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 31
Суть нарушения - не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты здания

Предписание - не проведены комплексные испытания систем противопожарной защиты здания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание листы 41,42 раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 
государственной экспертизы № 50-1-4-0598-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 32
Суть нарушения - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы

Предписание - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание ст. 134, 144, 150 Федерального закона № 123-ФЗ листы 23, 32, 41 раздел Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 
апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)
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Нарушение 33
Суть нарушения представлена искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-

421/16-0-0 от 12.09.2016, а именно фактически ведутся работы по благоустройству территории, съезды с 
рампы подземной автостоянки.

Предписание представлена искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-
421/16-0-0 от 12.09.2016, а именно фактически ведутся работы по благоустройству территории, съезды с 
рампы подземной автостоянки.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание статьи КоАП РФ 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 34
Суть нарушения высота бордюров по краям пешеходных дорожек составляет менее 0.05 м.

Предписание высота бордюров по краям пешеходных дорожек составляет менее 0.05 м.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 35
Суть нарушения дорожная одежда тротуаров - плитка, по проекту асфальтобетонное покрытие

Предписание дорожная одежда тротуаров - плитка, по проекту асфальтобетонное покрытие
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 36
Суть нарушения В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см.

Предписание В отдельных местах пороги имеют высоту более 2.5 см.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 37
Суть нарушения тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта

Предписание тактильные указатели не смонтированы в объеме проекта
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11-ОДИ-СП
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 38
Суть нарушения выполнен пилон размером 2000х250 по проекту 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 2И

Предписание выполнен пилон размером 2000х250 по проекту 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 2И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 2 пилон размером 1400х250 мм в/о Б1-В1/51
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 39
Суть нарушения предусмотрено помещение для засыпки грунтом в/о 36-56/Н-К5 по факту выполнено помещение для хранения 

багажа
Предписание предусмотрено помещение для засыпки грунтом в/о 36-56/Н-К5 по факту выполнено помещение для хранения 

багажа
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 40
Суть нарушения предусмотренная стена в/о 41-51/Б1 смещена к оси В1

Предписание предусмотренная стена в/о 41-51/Б1 смещена к оси В1
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 5
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 41
Суть нарушения предусмотренная стена в/о 1/К2-И2 смещена к оси 2

Предписание предусмотренная стена в/о 1/К2-И2 смещена к оси 2
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 5
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 42
Суть нарушения в/о Ж3-Г2/левее оси 1 и в/о Г4-Ж4/левее оси 1 не указаны фундаменты входных групп, выполненные согласно 

проекту 03-09/11 АР ст. Р л. 6
Предписание в/о Ж3-Г2/левее оси 1 и в/о Г4-Ж4/левее оси 1 не указаны фундаменты входных групп, выполненные согласно 

проекту 03-09/11 АР ст. Р л. 6
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 6
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 43
Суть нарушения в/о 65-85/правее оси Е6М, в/о 36-76/правее оси Ж6Н, в/о 86-106/левее оси А6К, К-Б5/954-125 не указаны 

фундаменты входных групп, выполненные согласно 03-09/11 ст. Р л. 7
Предписание в/о 65-85/правее оси Е6М, в/о 36-76/правее оси Ж6Н, в/о 86-106/левее оси А6К, К-Б5/954-125 не указаны 

фундаменты входных групп, выполненные согласно 03-09/11 ст. Р л. 7
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 44
Суть нарушения в/о 25/Г5-В5 не выполнена стена с дверным проемом, в/о 96-116/левее оси Е6М не выполнены стены с 

дверным проемом
Предписание в/о 25/Г5-В5 не выполнена стена с дверным проемом, в/о 96-116/левее оси Е6М не выполнены стены с 

дверным проемом
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 45
Суть нарушения смещены дверные проемы в/о 5/Л5-К5 к осям И5

Предписание смещены дверные проемы в/о 5/Л5-К5 к осям И5
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 7
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 46
Суть нарушения стена в/о 41/Б1-Ж1 предусмотрена стена из монолита, выполнена стена из кирпича по проекту 03-09/11 АР 1.1 

ст. Р л. 8И
Предписание стена в/о 41/Б1-Ж1 предусмотрена стена из монолита, выполнена стена из кирпича по проекту 03-09/11 АР 1.1 

ст. Р л. 8И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 47
Суть нарушения в/о 51-61/И1-Л1 предусмотрен монолитный приямок по проекту 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 8И выполнена стена из 

монолита без приямка
Предписание в/о 51-61/И1-Л1 предусмотрен монолитный приямок по проекту 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 8И выполнена стена из 

монолита без приямка
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 48
Суть нарушения монолитная стена в/о Е2/12-32 предусмотрена по 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 8И выполнены пилон и кирпичная 

стена
Предписание монолитная стена в/о Е2/12-32 предусмотрена по 03-09/11 АР 1.1 ст. Р л. 8И выполнены пилон и кирпичная 

стена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 49
Суть нарушения не выполнен пилон в/о 121/В1-Е1

Предписание не выполнен пилон в/о 121/В1-Е1
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 50
Суть нарушения не предусмотрено устройство из двух пилонов в/о 1466/В1-Ж1

Предписание не предусмотрено устройство из двух пилонов в/о 1466/В1-Ж1
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 8
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 51
Суть нарушения предусмотрен пилон с сечением 1400х200 мм в/о Б3/43-53, по факту выполнен пилон с сечением 2600х200 мм

Предписание предусмотрен пилон с сечением 1400х200 мм в/о Б3/43-53, по факту выполнен пилон с сечением 2600х200 мм
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 52
Суть нарушения пилон с сечением 800х200 мм в/о Ж3/43-53 в/о И3/43-53 выполнены монолитные стены длинной 3500 мм и 

сечением 200 мм
Предписание пилон с сечением 800х200 мм в/о Ж3/43-53 в/о И3/43-53 выполнены монолитные стены длинной 3500 мм и 

сечением 200 мм
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 53
Суть нарушения смещен пилон с сечением 800х200 мм в/о Б4/33-23 к оси 43-53/Б4

Предписание смещен пилон с сечением 800х200 мм в/о Б4/33-23 к оси 43-53/Б4
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 54
Суть нарушения в/о И4/23-33, выполнен пилон с сечением 800х200 мм не предусмотренный проектом

Предписание в/о И4/23-33, выполнен пилон с сечением 800х200 мм не предусмотренный проектом
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 55
Суть нарушения пилон в/о К4/23-33 смещен у оси К4/43-53

Предписание пилон в/о К4/23-33 смещен у оси К4/43-53
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 56
Суть нарушения вместо двух монолитных пилонов с сечением 1400х200 мм в/о И4/53-63, Ж4/53-63 выполнена монолитная 

стена длинной 3000 мм и с сечением 200 мм
Предписание вместо двух монолитных пилонов с сечением 1400х200 мм в/о И4/53-63, Ж4/53-63 выполнена монолитная 

стена длинной 3000 мм и с сечением 200 мм
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 9
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 57
Суть нарушения вместо пилона 800х200 мм в/о Д5-Е5/106, по факту выполнен пилон с сечением 1400х200 мм

Предписание вместо пилона 800х200 мм в/о Д5-Е5/106, по факту выполнен пилон с сечением 1400х200 мм
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 10
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 58
Суть нарушения предусмотрена стена монолитная в/о 75/Л5-И5, по факту монолитная стена, кирпичная кладка

Предписание предусмотрена стена монолитная в/о 75/Л5-И5, по факту монолитная стена, кирпичная кладка
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание Проект 03-09/11 АР ст. П л. 10
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 59
Суть нарушения предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о Ж2/51-71, в/о 81/Н1-И1 по факту не 

выполнена
Предписание предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о Ж2/51-71, в/о 81/Н1-И1 по факту не 

выполнена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 23
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 60
Суть нарушения предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о Г3/13-33 Ж3/13-33, по факту не 

выполнена
Предписание предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о Г3/13-33 Ж3/13-33, по факту не 

выполнена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 24
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 61
Суть нарушения предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о 36/Ж6-Д6, по факту не выполнена

Предписание предусмотрена монолитная стена машинного помещения лифтов в/о 36/Ж6-Д6, по факту не выполнена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 25
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016

Нарушение 62
Суть нарушения в/о 65-В5/Л5-И5 не выполнены монолитные стены, предусмотренные проектом

Предписание в/о 65-В5/Л5-И5 не выполнены монолитные стены, предусмотренные проектом
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Акчурин Идрис Тагирович

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта 03-09/11 АР ст. П л. 25
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Адм. наказание Постановление от 14.10.2016 № 2377-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 14.10.2016 № 2348 в отношении Акчурин 
Идрис Тагирович инженер технического контроля надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 17.10.2016 Уплачен 17.10.2016
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Нарушение 63
Суть нарушения не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Предписание не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.11.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 64
Суть нарушения не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт

Предписание не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.12.1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 65
Суть нарушения не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Предписание не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.3
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 66
Суть нарушения не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 

конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Предписание не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 
конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016

Дата предписания 05.10.2016
Основание ПОС,СНиП 12-01-2004 п.6.2,п.6.2.1

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Нарушение 67
Суть нарушения не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями

Предписание не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 10189/16 от 05.10.2016
Дата предписания 05.10.2016

Основание проекта АР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.11.2016 № 11238/16)

Выявлены нарушения № 77160700356619
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № № РП-9656/16-(0)-0 — 05.09.2016

ФИО проверяющих Илясов В.Ю. Главный специалист УНИИ, Шлыков Д.Н. Советник УНИИ, Баранов И.С. Советник УНСМ, Петров 
А.Г. Советник УНСМ, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист УН11 ТиНАО, Рытов Б.Е. Советник УН11 ТиНАО, 
Воронцов К.В. Ведущий специалист УПН, Марченко В.В. Консуль

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и 
требованиям снащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, на основании поступившего извещения от застройщика (заказчика) или лица, 
осуществляющего строительство, об окончании строительства. Задачами настоящей проверки являются: 
предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом нарушений технических 
регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: соответствие выполнения 
работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 05.09.2016

Период 12.09.2016 — 07.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Факт. дата пров. 13.09.2016 — 13 часов
Факт. ФИО пров. Шлыков Д.Н. Советник, Петров А.Г. Начальник отдела , Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. 

Консультант, Илясов В.Ю. Главный специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Боранбаев Ж.Ж. Главный 
специалист, Баранов И.С. Советник

Представитель Мусатов А.И. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Дата акта 23.09.2016
Место составл. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Нарушение 1
Суть нарушения Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов в ГРЩ. Не 

завершены работы по наружному освещению не установлены опоры и светильники. Не завершены работы по 
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным системам.

Предписание Не завершены внутренние электромонтажные работы сети освещения, расключение щитов в ГРЩ. Не 
завершены работы по наружному освещению не установлены опоры и светильники. Не завершены работы по 
слаботочным системам не подключены наружные сети, не в полном объеме выполнена стояковая разводка по
секциям и расключение кабелей по квартирам. Не представлена исполнительная документация по наружному 
электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам и слаботочным системам.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание проектов разделы Наружное электроснабжение, наружное освещение, ЭОМ, ЭО, СС

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 2
Суть нарушения Не выполнена изоляция трубопроводов отопления и водоснабжения в помещении ИТП

Предписание Не выполнена изоляция трубопроводов отопления и водоснабжения в помещении ИТП
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 3
Суть нарушения Не представлены акты скрытых работ на устройство неподвижных опор и компенсаторов на стояках главном 

стояке горячего водоснабжения
Предписание Не представлены акты скрытых работ на устройство неподвижных опор и компенсаторов на стояках главном 

стояке горячего водоснабжения
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание ГрК РФ, ст. 53, п.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 4
Суть нарушения Не установлены в верхних точках на стояках отопления лестничных клеток автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках на стояках отопления лестничных клеток автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 5
Суть нарушения Не выполнена приточно-вытяжная система в помещениях электрощитовой, ИТП, водомерного узла

Предписание Не выполнена приточно-вытяжная система в помещениях электрощитовой, ИТП, водомерного узла
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ОВ. ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 6
Суть нарушения Не установлены вентиляторы на вытяжных воздуховодах удаления воздуха из ванной комнаты и санузла, 

кухни на последних этажах
Предписание Не установлены вентиляторы на вытяжных воздуховодах удаления воздуха из ванной комнаты и санузла, 

кухни на последних этажах
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 7
Суть нарушения Смонтирован непредусмотренный проектом стояк канализации диаметром 50мм отвод вод от кондиционеров 

с врезкой в водосточную сеть
Предписание Смонтирован непредусмотренный проектом стояк канализации диаметром 50мм отвод вод от кондиционеров 

с врезкой в водосточную сеть
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 8
Суть нарушения Не установлены на стояках канализации под перекрытиями противопожарные муфты

Предписание Не установлены на стояках канализации под перекрытиями противопожарные муфты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 9
Суть нарушения Не установлены в приямке в помещении водопроводного ввода погружные насосы

Предписание Не установлены в приямке в помещении водопроводного ввода погружные насосы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 10
Суть нарушения В качестве отопительных приборов применены панельные радиаторы, по проекту устанавливаются 

конвекторы Сантехпром
Предписание В качестве отопительных приборов применены панельные радиаторы, по проекту устанавливаются 

конвекторы Сантехпром
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 07-31-08/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 11
Суть нарушения работы по благоустройству и озеленению не завершены. Отступление от утвержденного проекта - СПОЗУ 7-

31-08/12П ПЗУ, раздел 2, том 2. Не представлена исполнительная документация по выполнению 
природоохранных мероприятий в объеме проекта, документация, подтверждающая санкционированное 
размещение или переработку отходов, образовавшихся при строительстве - разрешения, договора, лицензии, 
талоны по вывозу грунта, отходов строительства. п.п.1.5,3.5 ППМ от 25.06.02г. №469-ПП, ст.10 ФЗ РФ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", оформленный акт приемки благоустройства и 
озеленения форма №206 с приложением, акты скрытых работ по устройству оснований, лабораторные 
исследования асфальтобетонных покрытий, почвогрунтов.

Предписание работы по благоустройству и озеленению не завершены. Отступление от утвержденного проекта - СПОЗУ 7-
31-08/12П ПЗУ, раздел 2, том 2. Не представлена исполнительная документация по выполнению 
природоохранных мероприятий в объеме проекта, документация, подтверждающая санкционированное 
размещение или переработку отходов, образовавшихся при строительстве - разрешения, договора, лицензии, 
талоны по вывозу грунта, отходов строительства. п.п.1.5,3.5 ППМ от 25.06.02г. №469-ПП, ст.10 ФЗ РФ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", оформленный акт приемки благоустройства и 
озеленения форма №206 с приложением, акты скрытых работ по устройству оснований, лабораторные 
исследования асфальтобетонных покрытий, почвогрунтов.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание ч.6, ст.52 ГрК РФ

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 12
Суть нарушения - не завершены в монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу

Предписание - не завершены в монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 лист 60 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 13
Суть нарушения - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 

присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Предписание - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 
присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание лист 61 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 

государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 14
Суть нарушения - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Предписание - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 14.4 СП 5.13130.2009 лист 52 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное
заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 15
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Предписание - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 7.2, 7.16 лист 55 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 
государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 16
Суть нарушения - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями

Предписание - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. А.4 приложение А к СП 5.13130.2009 лист 50 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 17
Суть нарушения - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания

Предписание - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.22 СП 4.13130.2009 лист 33 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное
заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 18
Суть нарушения - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания

Предписание - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лист 37 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 19
Суть нарушения - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Предписание - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 лист 29 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 20
Суть нарушения - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Предписание - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 5.2.4.9 СП 4.13130.2009, лист 29 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 21
Суть нарушения - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния

Предписание - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 8.6 СП 8.13130.2009 лист 44 раздел 3.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0597-12 от 16 мая 2012 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 22
Суть нарушения - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы

Предписание - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание ст. 134, 144, 150 Федерального закона № 123-ФЗ листы 34, 52 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 
г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 23
Суть нарушения По корп. 7 Объект не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме. 1. нарушение АСЧ, ст. П, лист 2, 3, - 

отсутствует глухая перегородка между входом в помещение мусорокамеры и квартирой 1-го этажа по факту 
метал.балки, оборудованы глухие перегородки на переходных балконах по проекту открытые 2. нарушение 
проекта ОВ- в помещениях с/у консьержки, помещение уборочного инвентаря отсутствует вентиляция 3. 
нарушение проекта ОВ- на последних этажах жилого дома отсутствует установка бытовых вентиляторов 4. 
нарушение п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10- отсутствует самостоятельный вытяжной канал в помещении 
мусорокамеры 5. не представлены сведения об установке окон и витражей 6. не завершены отделочные 
работы 7. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных 
исследований по воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические 
исследования.

Предписание По корп. 7 Объект не обеспечен водой и теплом по постоянной схеме. 1. нарушение АСЧ, ст. П, лист 2, 3, - 
отсутствует глухая перегородка между входом в помещение мусорокамеры и квартирой 1-го этажа по факту 
метал.балки, оборудованы глухие перегородки на переходных балконах по проекту открытые 2. нарушение 
проекта ОВ- в помещениях с/у консьержки, помещение уборочного инвентаря отсутствует вентиляция 3. 
нарушение проекта ОВ- на последних этажах жилого дома отсутствует установка бытовых вентиляторов 4. 
нарушение п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10- отсутствует самостоятельный вытяжной канал в помещении 
мусорокамеры 5. не представлены сведения об установке окон и витражей 6. не завершены отделочные 
работы 7. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-инструментальных 
исследований по воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней шума, радиологические 
исследования.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание нарушение ГрК ст. 53 ч. 1,4 заказчиком осуществляется ненадлежащий строительный контроль за объектом в 

результате чего допущены подрядчиком следующие нарушения
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 24
Суть нарушения имеются разночтения в графической части окна в разрезе 3-3

Предписание имеются разночтения в графической части окна в разрезе 3-3
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проектной документации 7-31-08/12 П АР стадия П л.10
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 25
Суть нарушения не в полном объёме представлена исполнительная документация, предусмотренная необходимые при 

проведении итоговой проверки
Предписание не в полном объёме представлена исполнительная документация, предусмотренная необходимые при 

проведении итоговой проверки
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 26 главы IV РД-11-04-2006
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 26
Суть нарушения фактически ведутся работы по благоустройству прилегающей территории,остекление светопрозрачными 

конструкциями.
Предписание фактически ведутся работы по благоустройству прилегающей территории,остекление светопрозрачными 

конструкциями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание статьи КоАП РФ 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях представлена 
искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-397/16-0-0 от 
01.09.2016, а именно

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 27
Суть нарушения не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Предписание не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.11.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 28
Суть нарушения не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт

Предписание не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.12.1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 29
Суть нарушения не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Предписание не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные 

конструкциипаспорта,декларации,прот.испытаний
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.3
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 30
Суть нарушения не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 

конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Предписание не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 
конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание ПОС,СНиП 12-01-2004 п.6.2,п.6.2.1

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)
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Нарушение 31
Суть нарушения не осуществляется операционный контроль при монтаже оконных блоков корп.7 ,а именно а отсутствуют 

опорныенесущие колодки в нижней части монтажного шва в следствии чего опирание оконных блоков 
производится на монтажную пену б монтажные швы оконных блоков в боковых примыканиях запенены 
монтажной пеной с пропусками в результате отсутствует монтажная пена за ПСУЛ вкрепление оконных блоков
к проему осуществляется путем крепления анкерными пластинами к проему с 1-й точкой крепления в нижней 
части части Монтажные швы закрыты изоляционными материалами,акты освидетельствования скрытых работ
подписаны.

Предписание не осуществляется операционный контроль при монтаже оконных блоков корп.7 ,а именно а отсутствуют 
опорныенесущие колодки в нижней части монтажного шва в следствии чего опирание оконных блоков 
производится на монтажную пену б монтажные швы оконных блоков в боковых примыканиях запенены 
монтажной пеной с пропусками в результате отсутствует монтажная пена за ПСУЛ вкрепление оконных блоков
к проему осуществляется путем крепления анкерными пластинами к проему с 1-й точкой крепления в нижней 
части части Монтажные швы закрыты изоляционными материалами,акты освидетельствования скрытых работ
подписаны.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.6

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 32
Суть нарушения не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями

Предписание не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта АР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 33
Суть нарушения фактически выполненные ограждающие конструкции не соответствуют колористическим и архитектурным 

элементам
Предписание фактически выполненные ограждающие конструкции не соответствуют колористическим и архитектурным 

элементам
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание утвержденного АР, АГР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 34
Суть нарушения конструкции входных дверей не соответствуют

Предписание конструкции входных дверей не соответствуют
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта ППМ,СП 1.13130.2009 п.4.2.7
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 35
Суть нарушения .Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см

Предписание .Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 1.проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Адм. наказание Постановление от 18.10.2016 № 2403-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 21.10.2016
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Нарушение 36
Суть нарушения Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Предписание Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 2.проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ, СП 59.13330.2012 п.5.1.4.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Адм. наказание Постановление от 18.10.2016 № 2403-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 21.10.2016

Нарушение 37
Суть нарушения Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление

Предписание Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 3. проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Адм. наказание Постановление от 18.10.2016 № 2403-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 21.10.2016

Нарушение 38
Суть нарушения Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы 

или наклонной части пандуса на 0,3.
Предписание Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы 

или наклонной части пандуса на 0,3.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 4.СП 59.13330.2012 п.5.2.10.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Адм. наказание Постановление от 18.10.2016 № 2403-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 21.10.2016

Нарушение 39
Суть нарушения Стены мусоросборной камеры не облицованы керамической плиткой на всю высоту или не менее 2,2 м, по 

факту 1.6 м
Предписание Стены мусоросборной камеры не облицованы керамической плиткой на всю высоту или не менее 2,2 м, по 

факту 1.6 м
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СП 31-108-2002 п.5.1.19
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Нарушение 40
Суть нарушения Имеется наличие выступающих из стен нагревательных приборов, что не допускается.

Предписание Имеется наличие выступающих из стен нагревательных приборов, что не допускается.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9656/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СП 31-108-2002 п.5.1.16
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10673/16)

Выявлены нарушения № 77160700355548
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-9634/16-(0)-0 — 05.09.2016

ФИО проверяющих Илясов В.Ю. Главный специалист УНИИ, Шлыков Д.Н. Советник УНИИ, Баранов И.С. Советник УНСМ, Петров 
А.Г. Советник УНСМ, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист УН11 ТиНАО, Рытов Б.Е. Советник УН11 ТиНАО, 
Воронцов К.В. Ведущий специалист УПН, Марченко В.В. Консуль

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и 
требованиям снащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, на основании поступившего извещения от застройщика (заказчика) или лица, 
осуществляющего строительство, об окончании строительства. Задачами настоящей проверки являются: 
предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом нарушений технических 
регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: соответствие выполнения 
работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 05.09.2016

Период 12.09.2016 — 07.10.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Факт. дата пров. 13.09.2016 — 12 часов
Факт. ФИО пров. Петров А.Г. Начальник отдела , Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. Консультант, Илясов В.Ю. Главный 

специалист, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Шлыков Д.Н. Советник,
Баранов И.С. Советник

Представитель Мусатов А.И. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Дата акта 23.09.2016
Место составл. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Нарушение 1
Суть нарушения Не завершены работы по наружному освещению не установлены опоры и светильники. Не представлена 

исполнительная документация по наружному электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам 
и слаботочным системам. Нарушения устранены в ходе проверки.

Предписание Не завершены работы по наружному освещению не установлены опоры и светильники. Не представлена 
исполнительная документация по наружному электроснабжению, по внутренним электромонтажным работам 
и слаботочным системам. Нарушения устранены в ходе проверки.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Дата предписания 23.09.2016

Основание проектов разделы Наружное электроснабжение, наружное освещение, ЭОМ, ЭО, СС
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 2
Суть нарушения Не установлены в приямке в помещении водопроводного ввода погружные насосы

Предписание Не установлены в приямке в помещении водопроводного ввода погружные насосы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 3
Суть нарушения Не закреплены на стояках канализации под перекрытиями противопожарные муфт

Предписание Не закреплены на стояках канализации под перекрытиями противопожарные муфт
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 4
Суть нарушения Смонтирован непредусмотренный проектом стояк канализации диаметром 50мм отвод вод от кондиционеров 

с врезкой в водосточную сеть
Предписание Смонтирован непредусмотренный проектом стояк канализации диаметром 50мм отвод вод от кондиционеров 

с врезкой в водосточную сеть
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ВК2.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 5
Суть нарушения Не установлены вентиляторы на вытяжных воздуховодах удаления воздуха из ванной комнаты и санузла не 

совмещенных
Предписание Не установлены вентиляторы на вытяжных воздуховодах удаления воздуха из ванной комнаты и санузла не 

совмещенных
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 6
Суть нарушения Не выполнена приточно-вытяжная система в помещениях электрощитовой, ИТП, водомерного узла

Предписание Не выполнена приточно-вытяжная система в помещениях электрощитовой, ИТП, водомерного узла
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ОВ. ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 7
Суть нарушения В качестве отопительных приборов применены панельные радиаторы, по проекту устанавливаются 

конвекторы Сантехпром
Предписание В качестве отопительных приборов применены панельные радиаторы, по проекту устанавливаются 

конвекторы Сантехпром
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 8
Суть нарушения Не установлены в верхних точках на стояках отопления лестничных клеток автоматические воздухоотводчики

Предписание Не установлены в верхних точках на стояках отопления лестничных клеток автоматические воздухоотводчики
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 9
Суть нарушения Не представлены акты скрытых работ на устройство неподвижных опор и компенсаторов на стояках главном 

стояке горячего водоснабжения
Предписание Не представлены акты скрытых работ на устройство неподвижных опор и компенсаторов на стояках главном 

стояке горячего водоснабжения
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание ГрК РФ, ст. 53, п.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 10
Суть нарушения Не выполнена изоляция трубопроводов отопления и водоснабжения в помещении ИТП

Предписание Не выполнена изоляция трубопроводов отопления и водоснабжения в помещении ИТП
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта 06-30-68/12-ИОС.ОВ.ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 11
Суть нарушения не осуществляется строительный контроль, а именно СПОЗУ 06-30-08/12П ПЗУ, раздел 2, том 2, стадия П, 

лист 2 схема архитектурно-планировочной организации территории - подпорная стенка корп.6 отсутствует. 
Изменены конструкции покрытий - на детских площадках вместо доски 40x200, пропитанной антисептиком, 
установлен бетонный бордюр. Вместо бетона М200, армированного сеткой 100x100x4, уложен 
асфальт.Несвоевременно вносятся записи в журнале общих работ РД 11-02-2006.

Предписание не осуществляется строительный контроль, а именно СПОЗУ 06-30-08/12П ПЗУ, раздел 2, том 2, стадия П, 
лист 2 схема архитектурно-планировочной организации территории - подпорная стенка корп.6 отсутствует. 
Изменены конструкции покрытий - на детских площадках вместо доски 40x200, пропитанной антисептиком, 
установлен бетонный бордюр. Вместо бетона М200, армированного сеткой 100x100x4, уложен 
асфальт.Несвоевременно вносятся записи в журнале общих работ РД 11-02-2006.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ч.1, 4 ст. 

53 ГрК РФ п.6 е, постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства,

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Адм. наказание Постановление от 19.10.2016 № 2416-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 19.10.2016

Нарушение 12
Суть нарушения имеются разночтения габаритных размеров здания в осях 1-21/А-К по проекту размеры 47,22х17,22 м по 

экспертизе в осях 1-21/А-К размеры 48,42х17,22 м
Предписание имеются разночтения габаритных размеров здания в осях 1-21/А-К по проекту размеры 47,22х17,22 м по 

экспертизе в осях 1-21/А-К размеры 48,42х17,22 м
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проектной документации 06-30-08/12 П АР стадия П л.2 и положительного заключения экспертизы от 
24.04.2013 № 50H-1-9-0538-13 Мосгосэкспертиза

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 13
Суть нарушения не в полном объёме представлена исполнительная документация, предусмотренная необходимые при 

проведении итоговой проверки
Предписание не в полном объёме представлена исполнительная документация, предусмотренная необходимые при 

проведении итоговой проверки
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 26 главы IV РД-11-04-2006
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 14
Суть нарушения не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Предписание не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций, результаты 

выборочного контроля кратности воздухообмена
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.11.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 15
Суть нарушения не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт

Предписание не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 23-02-2003 п.12.1
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 16
Суть нарушения не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные конструкции 

паспорта,декларации,прот.испытаний
Предписание не представлены документы качества на оконные блоки в пвх профилях и светопрозрачные конструкции 

паспорта,декларации,прот.испытаний
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.3
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 17
Суть нарушения не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 

конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Предписание не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и светопрозрачных 
конструкцийакты осв-я работ,РД,исполнительные схемы,результаты экспертиз и лаб.испытаний проведенных в
ходе строительного контроля

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание ПОС,СНиП 12-01-2004 п.6.2,п.6.2.1

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 18
Суть нарушения не осуществляется операционный контроль при монтаже оконных блоков корп.6 ,а именно а отсутствуют 

опорныенесущие колодки в нижней части монтажного шва в следствии чего опирание оконных блоков 
производится на монтажную пену б монтажные швы оконных блоков в боковых примыканиях запенены 
монтажной пеной с пропусками в результате отсутствует монтажная пена за ПСУЛ вкрепление оконных блоков
к проему осуществляется путем крепления анкерными пластинами к проему с 1-й точкой крепления в нижней 
части части Монтажные швы закрыты изоляционными материалами,акты освидетельствования скрытых работ
подписаны.

Предписание не осуществляется операционный контроль при монтаже оконных блоков корп.6 ,а именно а отсутствуют 
опорныенесущие колодки в нижней части монтажного шва в следствии чего опирание оконных блоков 
производится на монтажную пену б монтажные швы оконных блоков в боковых примыканиях запенены 
монтажной пеной с пропусками в результате отсутствует монтажная пена за ПСУЛ вкрепление оконных блоков
к проему осуществляется путем крепления анкерными пластинами к проему с 1-й точкой крепления в нижней 
части части Монтажные швы закрыты изоляционными материалами,акты освидетельствования скрытых работ
подписаны.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание СНиП 12-01-2004 п.6.1.6

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 19
Суть нарушения не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями

Предписание не завершены в объеме проекта фасадные работы,остекление светопрозрачными конструкциями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта АР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 20
Суть нарушения фактически выполненные ограждающие конструкции не соответствуют колористическим и архитектурным 

элементам
Предписание фактически выполненные ограждающие конструкции не соответствуют колористическим и архитектурным 

элементам
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание утвержденного АР, АГР
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 21
Суть нарушения конструкции входных дверей не соответствуют

Предписание конструкции входных дверей не соответствуют
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта ППМ,СП 1.13130.2009 п.4.2.7
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 22
Суть нарушения фактически ведутся работы по благоустройству прилегающей территории,остекление светопрозрачными 

конструкциями.
Предписание фактически ведутся работы по благоустройству прилегающей территории,остекление светопрозрачными 

конструкциями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание В нарушение статьи КоАП РФ 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
представлена искаженная информация об окончании строительстваподано извещение об окончании №09-ИО-
391/16-0-0 от 31.08.2016, а именно

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 23
Суть нарушения 1.Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см

Предписание 1.Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 06.-30-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 24
Суть нарушения 2.Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Предписание 2.Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 06.30-08/12П - ОДИ ПЗ, СП 59.13330.2012 п.5.1.4
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 25
Суть нарушения 3.Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление

Предписание 3.Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание 06-.30-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 26
Суть нарушения 4.Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы 

или наклонной части пандуса на 0,3.
Предписание 4.Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня, которые должны быть длиннее марша лестницы 

или наклонной части пандуса на 0,3.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СП 59.13330.2012 п.5.2.10
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 27
Суть нарушения - не завершены в монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу

Предписание - не завершены в монтажные и пусконаладочные работы по внутреннему противопожарному водопроводу
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 лист 57 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 28
Суть нарушения - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 

присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Предписание - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире не установлены отдельные краны для 
присоединения шлангов рукавов в целях возможности их использования в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание лист 58 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 

государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 29
Суть нарушения - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Предписание - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты здания не выполнен в помещение 

диспетчерской с круглосуточным пребыванием дежурного персонала помещение ОДС
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 14.4 СП 5.13130.2009 лист 50 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное
заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 30
Суть нарушения - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Предписание - не завершены пусконаладочные работы по системе противодымной защиты жилой части здания удаление 

дыма из внеквартирынх коридоров и холлов подпоры воздуха в лифтовые шахты
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 7.2, 7.16 лист 52 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное заключение 
государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 31
Суть нарушения - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями

Предписание - помещения квартир не оборудованы автономными пожарными извещателями
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. А.4 приложение А к СП 5.13130.2009 лист 48 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 32
Суть нарушения - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания

Предписание - двери лифтовых холлов не оборудованы механизмами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.22 СП 4.13130.2009 лист 31 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Положительное
заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 33
Суть нарушения - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания

Предписание - двери незадымляемых лестничных клеток типа Н1 не оборудованы устройствами для самозакрывания
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лист 35 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 34
Суть нарушения - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Предписание - в отдельных местах узлы пересечения кабелями и трубопроводами противопожарных преград не имеют 

соответствующего предела огнестойкости
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 5.2.3 СП 2.13130.2009 лист 27 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 35
Суть нарушения - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Предписание - не завершено разделение технических этажей противопожарными перегородками 1 -го типа на отсеки по 

секциям с соответствующим заполнением проемов
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 5.2.4.9 СП 4.13130.2009, лист 27 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 36
Суть нарушения - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния

Предписание - на стене здания на светоуказателях пожарных гидрантов не указаны расстояния
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание п. 8.6 СП 8.13130.2009 лист 42 раздел 3.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-0597-12 от 16 мая 2012 г

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Нарушение 37
Суть нарушения - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы

Предписание - не предъявлены сертификаты пожарной безопасности на применяемое оборудование и материалы
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание ст. 134, 144, 150 Федерального закона № 123-ФЗ листы 32, 50 раздел Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, Положительное заключение государственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 
г.

Срок выполнения 07.11.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)
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Нарушение 38
Суть нарушения По корп. 6 Объект не обеспечен теплом по постоянной схеме. 1. нарушение АСЧ, ст. П, лист 2, 3, - отсутствует 

глухая перегородка между входом в помещение мусорокамеры и квартирой 1-го этажа по факту метал.балки, 
оборудованы глухие перегородки на переходных балконах по проекту открытые 2. нарушение проекта ОВ- в 
помещениях с/у консьержки, помещение уборочного инвентаря отсутствует вентиляция 3. нарушение проекта 
ОВ- на последних этажах жилого дома отсутствует установка бытовых вентиляторов 4. нарушение п. 8.2.3 
СанПиН 2.1.2.2645-10- отсутствует самостоятельный вытяжной канал в помещении мусорокамеры 5. 
нарушение п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10- крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных 
клетках не имеют плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками 6. не представлены сведения об 
установке окон и витражей 7. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-
инструментальных исследований по воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней 
шума, радиологические исследования.

Предписание По корп. 6 Объект не обеспечен теплом по постоянной схеме. 1. нарушение АСЧ, ст. П, лист 2, 3, - отсутствует 
глухая перегородка между входом в помещение мусорокамеры и квартирой 1-го этажа по факту метал.балки, 
оборудованы глухие перегородки на переходных балконах по проекту открытые 2. нарушение проекта ОВ- в 
помещениях с/у консьержки, помещение уборочного инвентаря отсутствует вентиляция 3. нарушение проекта 
ОВ- на последних этажах жилого дома отсутствует установка бытовых вентиляторов 4. нарушение п. 8.2.3 
СанПиН 2.1.2.2645-10- отсутствует самостоятельный вытяжной канал в помещении мусорокамеры 5. 
нарушение п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10- крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных 
клетках не имеют плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками 6. не представлены сведения об 
установке окон и витражей 7. не подтверждена безопасность объекта результатами лабораторно-
инструментальных исследований по воде водопроводной, воздуху закрытых помещений, замеры уровней 
шума, радиологические исследования.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9634/16 от 23.09.2016

Дата предписания 23.09.2016
Основание нарушение ГрК ст. 53 ч. 1,4 не осуществляется строительный контроль за объектом в результате чего 

подрядчиком допущены следующие нарушения
Срок выполнения 07.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 04.10.2016 № 10671/16)

Выявлены нарушения № 77160700354093

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-9651/16-(0)-0 — 05.09.2016

ФИО проверяющих Холомонов И.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Мурашов М.Г. Главный специалист УН11 ТиНАО, Карпов 
К.Я. Главный специалист УСН. Холомонов И.В. Главный специалист УН11 ТиНАО, Мурашов М.Г. Главный 
специалист УН11 ТиНАО, Карпов К.Я. Главный специалист УСН.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
проверка устранения нарушений, указанных в предписании, выданном Мосгосстройнадзором №6111/16 от 
11.07.2016, соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

Уведомление по электронной почте — 05.09.2016

Период 09.09.2016 — 30.09.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее деревни Говорово

Факт. дата пров. 12.09.2016 — 15 часов
Факт. ФИО пров. Карпов К.Я. Главный специалист, Холомонов И.В. Главный специалист

Представитель представитель по доверенности ООО "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Е.К. — представитель ознакомлен с 
актом

Факт. место пров. Говорово дер
Дата акта 29.09.2016

Место составл. Говорово дер
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Нарушение 1
Суть нарушения 1. На этажах строящихся корпусов не убран строительный мусор. 2. Не закрыты крышками и не огорожены 

технологические проемы в плитах перекрытий. 3. На лестничных маршах не в полном объеме смонтированы 
ограждения. 4. Допущено не упорядоченное складирование щитов сборной опалубки. 5. Частично отсутствуют 
ограждения перепадов высот.

Предписание 1. На этажах строящихся корпусов не убран строительный мусор. 2. Не закрыты крышками и не огорожены 
технологические проемы в плитах перекрытий. 3. На лестничных маршах не в полном объеме смонтированы 
ограждения. 4. Допущено не упорядоченное складирование щитов сборной опалубки. 5. Частично отсутствуют 
ограждения перепадов высот.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 9651/16 от 29.09.2016

Дата предписания 29.09.2016
Основание требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации нарушение ч. 7, ст. 39 ФЗ от 

30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" нарушение п. 6 е 
"Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства...", утв. ППРФ от 
21.06.2010 №468, техническим заказчиком ООО "Стройкомплекс "Говорово" ненадлежащим образом ведется 
строительный контроль в процессе строительства, в результате чего генподрядчиком были допущены 
нарушения

Срок выполнения 31.10.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 18.11.2016 № 11596/16)

Нарушение 2
Суть нарушения в общем журнале работ не полностью заполнены общие данные частично нет подписей ответственных лиц не 

своевременно ведутся разделы 4,5,6.
Предписание в общем журнале работ не полностью заполнены общие данные частично нет подписей ответственных лиц не 

своевременно ведутся разделы 4,5,6.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9651/16 от 29.09.2016
Дата предписания 29.09.2016

Основание РД 11-05-2007
Срок выполнения 31.10.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 18.11.2016 № 11596/16)

Нарушение 3
Суть нарушения не полностью представлена исполнительная документация на выполненные работы.

Предписание не полностью представлена исполнительная документация на выполненные работы.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9651/16 от 29.09.2016
Дата предписания 29.09.2016

Основание РД 11-05-2007
Срок выполнения 31.10.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 18.11.2016 № 11596/16)

Выявлены нарушения № 77160700089233

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-9271/16-(0)-0 — 24.08.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Карпов К.Я. 
Главный специалист УСН, Паус И.В. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 24.08.2016

Период 02.09.2016 — 23.09.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, Говорово дер., северо-западнее, корп. 4,5

Факт. дата пров. 22.09.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Карпов К.Я. Главный специалист

Представитель специалист отдела технического надзора Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

Дата акта 23.09.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5
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Нарушение 1
Суть нарушения локальными участками корп.4 этаж 4,5 в/о 20-29/А-Б не выполнена перевязка швов кирпичной кладки.

Предписание локальными участками корп.4 этаж 4,5 в/о 20-29/А-Б не выполнена перевязка швов кирпичной кладки.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9271/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта АР, КР, пол. заключение экспертизы раздел 3.4,
Срок выполнения 18.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 02.12.2016 № 12573/16)

Нарушение 2
Суть нарушения локально не закрыты участки кирпичной кладки от воздействия атмосферных осадков намокания корп.5 этаж 

6, 7.
Предписание локально не закрыты участки кирпичной кладки от воздействия атмосферных осадков намокания корп.5 этаж 

6, 7.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9271/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание проекта АР, КР, пол. заключение экспертизы,
Срок выполнения 18.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 02.12.2016 № 12573/16)

Нарушение 3
Суть нарушения не представлена исполнительная документация на устройство ограждающих конструкций.

Предписание не представлена исполнительная документация на устройство ограждающих конструкций.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9271/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 12-01-2004 п.6.2,
Срок выполнения 18.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 02.12.2016 № 12573/16)

Нарушение 4
Суть нарушения рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.

Предписание рабочие места загромождаются мусором, складируемым материалом и конструкциями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 9271/16 от 23.09.2016
Дата предписания 23.09.2016

Основание СНиП 12-03-2001 п. 6.1.6,
Срок выполнения 18.11.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 02.12.2016 № 12573/16)

Выявлены нарушения № 77160601762183

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-8210/16-(0)-0 — 28.07.2016

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 28.07.2016

Период 05.08.2016 — 26.08.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, Говорово дер., северо-западнее, корп. 4,5

Факт. дата пров. 05.08.2016 — 6 часов
Факт. ФИО пров. Кузьмин К.А. Главный специалист, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

Дата акта 12.08.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5
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Нарушение 1
Суть нарушения в стадии "П" межкомнатные перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм на 

всю высоту этажа, а в стадии "Р" межкомнатные перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых плит 
толщиной 80 мм на высоту 250мм.

Предписание в стадии "П" межкомнатные перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм на 
всю высоту этажа, а в стадии "Р" межкомнатные перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых плит 
толщиной 80 мм на высоту 250мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание В нарушение Градостроительного кодекса РФ ст.52 ч.4 должностным лицом технического заказчика ООО СК 

ГОВОРОВО специалистом отдела технического надзора Тереховым Е.К., передана рабочая документация 
проект 4-03-02-14-РД АР-1.1 пункт 11, стадия "Р" корпус 4 5-10-02-14-РД АР-1.1 пункт 11, стадия "Р" корпус 5 со
штампом в производство работ не соответствующая требованиям утвержденной проектной документации 
проект 04-11-01-13-П АР ПЗ корп. 4 05-11-01-13-П АР ПЗ корп. 5 стадия "П",в результате чего допущены 
следующие нарушения:

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 2
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №1 Пилон в осях 7/Б на отметке -0.100 составила 29-35мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -13 до 
-7мм, что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №1 Пилон в осях 7/Б на отметке -0.100 составила 29-35мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -13 до 
-7мм, что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 3.03.01-87 пункт 2.104, табл.9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 3
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №2 Пилон в осях 9/Б на отметке -0.100 составила 29-34мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -13 до 
-8мм, что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №2 Пилон в осях 9/Б на отметке -0.100 составила 29-34мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -13 до 
-8мм, что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 3.03.01-87 пункт 2.104, табл.9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 4
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке №3 Пилон в осях 10/Б на отметке -0.100 составила 32-40мм. 

Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -10 до 
-2мм, что не соответствует установленным требованиям.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке №3 Пилон в осях 10/Б на отметке -0.100 составила 32-40мм. 
Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации № 4-03-02-14-РД КЖ-2.2, стадия Р, лист 4, 
5 принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -10 до 
-2мм, что не соответствует установленным требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п.8.2.2 СНиП 3.03.01-87 пункт 2.104, табл.9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено
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Нарушение 5
Суть нарушения шаг армирования на участке №1 Пилон в осях 7/Б на отметке -0.100 составил 107-212мм. Шаг армирования по

данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от +9 до +25 мм к 100 мм от +7 до 
+58 мм, 155мм от -44 до +16 мм, 200мм от -49 до +12 мм, 170мм -13 мм, что не соответствует установленным 
требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №1 Пилон в осях 7/Б на отметке -0.100 составил 107-212мм. Шаг армирования по
данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от +9 до +25 мм к 100 мм от +7 до 
+58 мм, 155мм от -44 до +16 мм, 200мм от -49 до +12 мм, 170мм -13 мм, что не соответствует установленным 
требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 СНиП 3.03.01-87 п.2.104, таб. 9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 6
Суть нарушения шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 9/Б на отметке -0.100 составил 98-222мм. Шаг армирования по 

данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от -4 до +46 мм к 100 мм от +16 до 
+54 мм, 155мм от -12 до +4 мм, 200мм от -94 до +22 мм, 170мм +13 мм, что не соответствует требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №2 Пилон в осях 9/Б на отметке -0.100 составил 98-222мм. Шаг армирования по 
данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от -4 до +46 мм к 100 мм от +16 до 
+54 мм, 155мм от -12 до +4 мм, 200мм от -94 до +22 мм, 170мм +13 мм, что не соответствует требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 СНиП 3.03.01-87 п.2.104, таб. 9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 7
Суть нарушения шаг армирования на участке №3 Пилон в осях 10/Б на отметке -0.100 составил 93-196мм. Шаг армирования по

данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от +2 до +23 мм к 100 мм от -7 до +2 
мм, 155мм от -2 до +10 мм, 200мм от -11 до -5 мм, 170мм +26 мм, что не соответствует требованиям.

Предписание шаг армирования на участке №3 Пилон в осях 10/Б на отметке -0.100 составил 93-196мм. Шаг армирования по
данным стадии Р принят переменный 102х100х155х200х170х200х155х100х102 мм. Отклонения от 
нормативного значения этого показателя находится в интервале к 102мм от +2 до +23 мм к 100 мм от -7 до +2 
мм, 155мм от -2 до +10 мм, 200мм от -11 до -5 мм, 170мм +26 мм, что не соответствует требованиям.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016

Дата предписания 12.08.2016
Основание СНиП 52-01-2003 п. 8.2.2 СНиП 3.03.01-87 п.2.104, таб. 9

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено

Нарушение 8
Суть нарушения фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участке конструкции пилон в осях 6/В на отметке -0.100 

составил В21, что не соответствует установленным требованиям.
Предписание фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участке конструкции пилон в осях 6/В на отметке -0.100 

составил В21, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016
Дата предписания 12.08.2016

Основание проекта № 04-11-01-13-П КР-ПЗ, стадия П, лист 3,
Срок выполнения 30.09.2016

Статус Исполнено

Нарушение 9
Суть нарушения максимальное отклонение от вертикали плоскости монолитного ж/б пилона на отметке: -0,100 в осях: 9/Б 

составило 30мм, что не соответствует установленным требованиям.
Предписание максимальное отклонение от вертикали плоскости монолитного ж/б пилона на отметке: -0,100 в осях: 9/Б 

составило 30мм, что не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8210/16 от 12.08.2016
Дата предписания 12.08.2016

Основание СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.1 15мм, с учетом погрешности измерений 3мм, согласно 
таблице 1,

Срок выполнения 30.09.2016
Статус Исполнено
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Выявлены нарушения № 77160601754856

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-8087/16-(0)-0 — 26.07.2016

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление факс — 26.07.2016

Период Август 2016 — 19.08.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее, корп.1

Факт. дата пров. 02.08.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель по доверенности Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.1

Дата акта 04.08.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.1

Нарушение 1
Суть нарушения в рабочей документации и по факту на отм. +50.900 в осях 2/Л, 2/Б, 21/Л, 21/Б выполнены монолитные балки-

стенки, в проектной документации устройство монолитных балок-стенок отсутствует.
Предписание в рабочей документации и по факту на отм. +50.900 в осях 2/Л, 2/Б, 21/Л, 21/Б выполнены монолитные балки-

стенки, в проектной документации устройство монолитных балок-стенок отсутствует.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич

Реквизиты предп. 8087/16 от 04.08.2016
Дата предписания 04.08.2016

Основание Градостроительного кодекса РФ ст.52 ч.4 техническим заказчиком ООО СК ГОВОРОВО, передана рабочая 
документация проект АН-1 лист 1, стадия "Р" корпус 1 со штампом в производство работ не соответствующая 
требованиям утвержденной проектной документации проект 02-11-01-13-П КР, лист 12, стадия "П",в результате
чего допущены следующие нарушения:

Срок выполнения 07.10.2016
Статус Исполнено

Адм. наказание ООО "Стройкомплекс "Говорово" Недобой Дмитрий Сергеевич Специалист отдела технического надзора ООО 
"Стройкомплекс "Говорово"

Выявлены нарушения № 77160601749025

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-8013/16-(0)-0 — 22.07.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Паус И.В. 
Советник УНСМ, Мелихова О.В. Консультант УСН.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 22.07.2016

Период 28.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово, корп. 16, 17, 18

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 66



Факт. дата пров. 28.07.2016 — 4 часа
Факт. ФИО пров. Паус И.В. Советник, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Мусатов Алексей Игоревич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 16,17,18

Дата акта 29.07.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 16,17,18

Нарушение 1
Суть нарушения 1. При выполнении вертикальной гидроизоляции цокольных стен корп. 18 битумный праймер наносится на 

неподготовленную поверхность. Имеются пузыри, вздутия, подтеки - нарушение проекта раздел 6 шифр 18-08-
04-13-П ПОС-С, лист 10. 2. Не обеспечена однородность и плотность бетона в рабочем шве стены цоколя в/о 
21/Д-Е перед нанесением гидроизоляции корп. 18 - нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.1.4. 3. Складирование 
сборных ж/б лестничных маршей и вентблоков осуществляется на неподготовленное и не выровненное 
основание, в условиях, не исключающих загрязнение и снижение показателей качества изделий вентблоков 
при попадании атмосферной влаги корп. 16 - нарушение СНиП 12-01-2004 п.5.11, ГОСТ 13015 п.8.3.7. 4. Акты 
освидетельствования скрытых работ на армирование перекрытия отм. +14.900 корп. 16 не подписаны 
участниками строительства при выполненных последующих работах бетонирования - нарушение СНиП 12-01-
2004 п.6.2.1. 5. При документировании результатов входного контроля материалов не отмечается соответствие
продукции требованиям НТД, отсутствует подпись ответственного лица - нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3.

Предписание 1. При выполнении вертикальной гидроизоляции цокольных стен корп. 18 битумный праймер наносится на 
неподготовленную поверхность. Имеются пузыри, вздутия, подтеки - нарушение проекта раздел 6 шифр 18-08-
04-13-П ПОС-С, лист 10. 2. Не обеспечена однородность и плотность бетона в рабочем шве стены цоколя в/о 
21/Д-Е перед нанесением гидроизоляции корп. 18 - нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.1.4. 3. Складирование 
сборных ж/б лестничных маршей и вентблоков осуществляется на неподготовленное и не выровненное 
основание, в условиях, не исключающих загрязнение и снижение показателей качества изделий вентблоков 
при попадании атмосферной влаги корп. 16 - нарушение СНиП 12-01-2004 п.5.11, ГОСТ 13015 п.8.3.7. 4. Акты 
освидетельствования скрытых работ на армирование перекрытия отм. +14.900 корп. 16 не подписаны 
участниками строительства при выполненных последующих работах бетонирования - нарушение СНиП 12-01-
2004 п.6.2.1. 5. При документировании результатов входного контроля материалов не отмечается соответствие
продукции требованиям НТД, отсутствует подпись ответственного лица - нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание СНиП 12-01-2004, СНиП 52-01-2003

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)

Нарушение 2
Суть нарушения территория строительной площадки не содержится в чистоте и порядке.

Предписание территория строительной площадки не содержится в чистоте и порядке.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 16-08-04-13-П ПОС, том 6, раздел 6, СНиП 12-03-2001 п. 6.1.6,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)

Нарушение 3
Суть нарушения по периметру корпуса на отметке +11.900, +14.900 отсутствуют ограждения.

Предписание по периметру корпуса на отметке +11.900, +14.900 отсутствуют ограждения.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 16-08-04-13-П ПОС, том 6, раздел 6,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)

Нарушение 4
Суть нарушения монтаж лестничных маршей осуществляется не одновременно с производством монолитных работ при 

выполнении монолитных работ на отметке +14.900 лестничные марши не смонтированы с отметки +5.900.
Предписание монтаж лестничных маршей осуществляется не одновременно с производством монолитных работ при 

выполнении монолитных работ на отметке +14.900 лестничные марши не смонтированы с отметки +5.900.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 16-08-04-13-П ПОС, том 6, раздел 6, СНиП 12-04-2002 п.8.1.11,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)
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Нарушение 5
Суть нарушения в конструкции стена в осях 13-14/Б на отм. -3,100 корп. 17 обнаружено оголение арматуры, что не 

соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п. 7.3.1.
Предписание в конструкции стена в осях 13-14/Б на отм. -3,100 корп. 17 обнаружено оголение арматуры, что не 

соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п. 7.3.1.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 17-08-04-13-П ПОС-С раздел 6 том 6 лист 10,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)

Нарушение 6
Суть нарушения в конструкции фундаментная плита в осях 11-12/Б на отм. -3,100 корп. 17 обнаружен недоуплотнённый участок

бетона, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.8.
Предписание в конструкции фундаментная плита в осях 11-12/Б на отм. -3,100 корп. 17 обнаружен недоуплотнённый участок

бетона, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.8.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 8013/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 17-08-04-13-П ПОС-С раздел 6 том 6 лист 10,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 09.09.2016 № 8987/16)

Выявлены нарушения № 77160601725887

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7749/16-(0)-0 — 14.07.2016

ФИО проверяющих Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист УН11 ТиНАО, Рытов Б.Е. Советник УН11 ТиНАО, Воронцов К.В. Ведущий
специалист УПН, Марченко В.В. Консультант УСН, Мелихова О.В. Консультант УСН, Шлыков Д.Н. Советник 
УНИИ, Баранов И.С. Советник УНСМ, Петров А.Г. Советник УН

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 14.07.2016

Период 21.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7 (НАО, Московский)

Факт. дата пров. 21.07.2016 — 7 часов
Факт. ФИО пров. Шлыков Д.Н. Советник, Петров А.Г. Начальник отдела , Мелихова О.В. Консультант, Марченко В.В. 

Консультант, Воронцов К.В. Ведущий специалист, Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Баранов И.С. 
Советник

Представитель Мусатов А.И. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Дата акта 29.07.2016
Место составл. Говорово д. северо-западнее, корп. 6, 7

Нарушение 1
Суть нарушения - ширина наружных дверей незадымляемых лестничных клеток типа Н1 выполнена менее ширины марша по 

факту 0,77 м корп. 6
Предписание - ширина наружных дверей незадымляемых лестничных клеток типа Н1 выполнена менее ширины марша по 

факту 0,77 м корп. 6
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 лист 16 раздел 3.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)
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Нарушение 2
Суть нарушения - в отдельных местах ширина лестничных маршей в незадымляемых лестничных клетках типа Н1 выполнена 

менее 1,05 м по факту 1,02 - 1,03 м
Предписание - в отдельных местах ширина лестничных маршей в незадымляемых лестничных клетках типа Н1 выполнена 

менее 1,05 м по факту 1,02 - 1,03 м
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание п. 5.4.19 СП 1.13130.2009 лист 16 раздел 3.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 апреля 2013 г.

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 3
Суть нарушения - не представлены сертификаты пожарной безопасности на установленные двери в пожаробезопасных зонах 

корп. 6.
Предписание - не представлены сертификаты пожарной безопасности на установленные двери в пожаробезопасных зонах 

корп. 6.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание п. 3.48 СНиП 35-01-2001 п. 5.2.29 СП 59.13330.2012, лист 17 раздел 3.7 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности, Положительное заключение негосударственной экспертизы № 50Н-1-9-0538-13 от 24 
апреля 2013 г.

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 4
Суть нарушения Не представлены в полном объеме комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и 

светопрозрачных конструкций.
Предписание Не представлены в полном объеме комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих и 

светопрозрачных конструкций.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание части 4 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации,ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384 
Технический регламент о безопастности зданий и сооружений, нарушение п.6 а,б,в,г, п.9, Положения о 
проведение строительного контроля при осуществлении строительства,утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 №468,а именно ненадлежащим образом осуществляется строительный 
контроль, в результате чего установлено

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 5
Суть нарушения 1. нарушение ПОС, стройгенплан, ст. П, лист 1- изменено расположение въезда-выезда на территорию 

стройплощадки 2. нарушение ПОС, стройгенплан ст. П, лист 1- ограждение стройплощадки не соответствует 
утвержденному проекту из профнастила, по факту металлическая сетка

Предписание 1. нарушение ПОС, стройгенплан, ст. П, лист 1- изменено расположение въезда-выезда на территорию 
стройплощадки 2. нарушение ПОС, стройгенплан ст. П, лист 1- ограждение стройплощадки не соответствует 
утвержденному проекту из профнастила, по факту металлическая сетка

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание В нарушение ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384 Технический 

регламент о безопастности зданий и сооружений, постановления правительства РФ № 468 от 21.06.2010 О 
порядке проведения строительного контроля в результате ненадлежащего ведения строительного контроля на 
объекте выявлено

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)
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Нарушение 6
Суть нарушения ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384 Технический регламент о безопастности зданий и сооружений, постановления

правительства РФ № 468 от 21.06.2010 О порядке проведения строительного контроля в результате 
ненадлежащего ведения строительного контроля на объекте расстилка плодородного слоя земли проводится 
по неподготовленному основанию на глубину менее проектного решенияст.3.2.16 ст.3.2.18 ППМ от 10.09.02г. №
743-ПП

Предписание ч.7 ст.39 ФЗ от 30.12.2009 №384 Технический регламент о безопастности зданий и сооружений, постановления
правительства РФ № 468 от 21.06.2010 О порядке проведения строительного контроля в результате 
ненадлежащего ведения строительного контроля на объекте расстилка плодородного слоя земли проводится 
по неподготовленному основанию на глубину менее проектного решенияст.3.2.16 ст.3.2.18 ППМ от 10.09.02г. №
743-ПП

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание ч.1,4 ст. 53 ГрК РФ

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 7
Суть нарушения предусмотренные декоративные металлические элементы на всю высоту входной группы в осях 6-8/К, 14-16/К 

выполнены из облицовочного кирпича по проекту 7-28-08/13 РД АР-3.2 ст. Р л.3
Предписание предусмотренные декоративные металлические элементы на всю высоту входной группы в осях 6-8/К, 14-16/К 

выполнены из облицовочного кирпича по проекту 7-28-08/13 РД АР-3.2 ст. Р л.3
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игоревич

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 7-31-08/12 П АР ст. П л.2
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Адм. наказание Постановление от 12.08.2016 № 1844-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 12.08.2016 № 1797 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 18.08.2016 Уплачен 18.08.2016

Нарушение 8
Суть нарушения в осях 8-9/Ж-К, 3-14/Ж-К выполненные расположение лестницы подъема по проекту 7-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р 

л.3 не соответствуют проектному решению
Предписание в осях 8-9/Ж-К, 3-14/Ж-К выполненные расположение лестницы подъема по проекту 7-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р 

л.3 не соответствуют проектному решению
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игоревич

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 7-31-08/12 П АР ст. П л.2
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Адм. наказание Постановление от 12.08.2016 № 1844-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 12.08.2016 № 1797 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 18.08.2016 Уплачен 18.08.2016

Нарушение 9
Суть нарушения в осях 9/К-И, 13/К-И простенки переходных балконов наружных воздушной зоны в осях 9/К-И, 13/К-И 

предусмотренные из металлических решеток заменены на кирпичные по проекту 7-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р 
л.6И

Предписание в осях 9/К-И, 13/К-И простенки переходных балконов наружных воздушной зоны в осях 9/К-И, 13/К-И 
предусмотренные из металлических решеток заменены на кирпичные по проекту 7-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р 
л.6И

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игоревич
Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание проекта 7-31-08/12 П АР ст. П л.4

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Адм. наказание Постановление от 12.08.2016 № 1844-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 12.08.2016 № 1797 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 18.08.2016 Уплачен 18.08.2016
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Нарушение 10
Суть нарушения стена в осях К-И/10, К-И/12 не предусмотрена по проекту 6-28-08/13РД АР-3.2 л.3 в тех осях выполнена стена .

Предписание стена в осях К-И/10, К-И/12 не предусмотрена по проекту 6-28-08/13РД АР-3.2 л.3 в тех осях выполнена стена .
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игоревич

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 06-30-08/12 П АР л.2
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Адм. наказание Постановление от 12.08.2016 № 1844-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 12.08.2016 № 1797 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 18.08.2016 Уплачен 18.08.2016

Нарушение 11
Суть нарушения в осях 9/К-И, 13/К-И простенки переходных балконов наружных воздушной зоны предусмотренные из 

металлических решеток заменены на кирпичные по проекту 6-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р л.7И
Предписание в осях 9/К-И, 13/К-И простенки переходных балконов наружных воздушной зоны предусмотренные из 

металлических решеток заменены на кирпичные по проекту 6-28-08/13РД АР-3.2 ст.Р л.7И
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Мусатов Алексей Игоревич

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 06-30-08/12 П АР ст. П л.4
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Адм. наказание Постановление от 12.08.2016 № 1844-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 12.08.2016 № 1797 в отношении Мусатов 
Алексей Игорьевич Специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 18.08.2016 Уплачен 18.08.2016

Нарушение 12
Суть нарушения 1.Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см

Предписание 1.Бордюры по краям пешеходных дорожек менее 5 см по факту 0 см
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 13
Суть нарушения 2. Вместо асфальтобетонного покрытия тротуаров используется плитка

Предписание 2. Вместо асфальтобетонного покрытия тротуаров используется плитка
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 14
Суть нарушения 3.В салон красоты отсутствует пандус

Предписание 3.В салон красоты отсутствует пандус
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

ООО "СК "Говорово", ОГРН 5067746438964, по данным сервиса Контур.Фокус на 01.04.2017 71



Нарушение 15
Суть нарушения Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Предписание Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание СП 59.13330.2012 п.5.1.4.
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 16
Суть нарушения Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. 

На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 
0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше

Предписание Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. 
На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 
0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание СП 59.13330.2012 п.5.1.5.

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 17
Суть нарушения Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление

Предписание Противопожарные двери в лифтовых холлах не имеют остекление
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проект 7.31-08/12П - ОДИ ПЗ
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 18
Суть нарушения Присоединение стояков канализации к горизонтальным трубопроводам в подвале здания выполнено с 

применением 2-х отводов по 45 градусов, по проекту присоединение выполняется при помощи 3-х отводов по 
30 градусов или 4-х отводов по 22,5 градусов.

Предписание Присоединение стояков канализации к горизонтальным трубопроводам в подвале здания выполнено с 
применением 2-х отводов по 45 градусов, по проекту присоединение выполняется при помощи 3-х отводов по 
30 градусов или 4-х отводов по 22,5 градусов.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание проекта 06-30-08/12 П ИОС.ВК2-ПЗ, л. 12. 7-31-08/12 П ВК, л. 8

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 19
Суть нарушения Сеть хозяйственно-бытовой канализации смонтирована из полипропиленовых ПП труб, а не из труб 

поливинилхлоридных ПВХ.
Предписание Сеть хозяйственно-бытовой канализации смонтирована из полипропиленовых ПП труб, а не из труб 

поливинилхлоридных ПВХ.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 06-30-08/12 П ИОС.ВК2-ПЗ, л. 12. 7-31-08/12 П ВК, л. 8
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Нарушение 20
Суть нарушения В качестве отопительных приборов применены стальные панельные радиаторы, а не конвекторы малой и 

средней глубины.
Предписание В качестве отопительных приборов применены стальные панельные радиаторы, а не конвекторы малой и 

средней глубины.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта 06-30-08/12 П ИОС.ОВ-ПЗ, л. 4
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)
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Нарушение 21
Суть нарушения В подвале корпуса № 6 в 4-х местах не установлены на подводках к стоякам холодного и горячего 

водоснабжения спускные краны нет даже врезок.
Предписание В подвале корпуса № 6 в 4-х местах не установлены на подводках к стоякам холодного и горячего 

водоснабжения спускные краны нет даже врезок.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7749/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание 6-30-08/12 П ВК1, л. 22
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 06.09.2016 № 9306/16)

Выявлены нарушения № 77160601723789

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7739/16-(0)-0 — 13.07.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Воронцов К.В. 
Ведущий специалист УПН, Паус И.В. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 14.07.2016

Период 18.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово, корп. 11, 12

Факт. дата пров. 18.07.2016 — 7 часов
Факт. ФИО пров. Паус И.В. Советник, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 11, 12

Дата акта 29.07.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 11, 12

Нарушение 1
Суть нарушения 1. При возведении монолитного перекрытия корп. 11 отм. + 8.700 не обеспечена трещиностойкость 

конструкции на потолочной поверхности плиты в/о А-Е/4-5 имеется сеть трещин со следами атмосферной 
влаги - нарушение СП 63.13330.2012 п.11.4.5. 2.Пазогребневые гипсовые плиты корп. 12 складированы в 
условиях воздействия атмосферных осадков нарушение ГОСТ 6428-83, п. 5.5.

Предписание 1. При возведении монолитного перекрытия корп. 11 отм. + 8.700 не обеспечена трещиностойкость 
конструкции на потолочной поверхности плиты в/о А-Е/4-5 имеется сеть трещин со следами атмосферной 
влаги - нарушение СП 63.13330.2012 п.11.4.5. 2.Пазогребневые гипсовые плиты корп. 12 складированы в 
условиях воздействия атмосферных осадков нарушение ГОСТ 6428-83, п. 5.5.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7739/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание СП 63.13330.2012

Срок выполнения 31.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 31.08.2016 № 8654/16)

Нарушение 2
Суть нарушения на этажах строящегося здания не убран строительный мусор.

Предписание на этажах строящегося здания не убран строительный мусор.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7739/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание нарушение проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС, раздел 6, том 6,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 31.08.2016 № 8654/16)
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Нарушение 3
Суть нарушения внутриплощадочные дороги не очищены от грязи, проходы к рабочим местам затруднены.

Предписание внутриплощадочные дороги не очищены от грязи, проходы к рабочим местам затруднены.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7739/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС, раздел 6, том 6,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 31.08.2016 № 8654/16)

Нарушение 4
Суть нарушения один технологический проем в плите перекрытия 3 этаж не закрыт крышкой или ограждениями.

Предписание один технологический проем в плите перекрытия 3 этаж не закрыт крышкой или ограждениями.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7739/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 12-08-04-13-П ПОС, раздел 6, том 6,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 31.08.2016 № 8654/16)

Нарушение 5
Суть нарушения не ведется монтаж лестничных маршей и площадок одновременно с возведением монолитных конструкций 

здания.
Предписание не ведется монтаж лестничных маршей и площадок одновременно с возведением монолитных конструкций 

здания.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7739/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание проекта организации строительства 11-08-04-13-П ПОС, раздел 6, том 6, СНиП 12-04-2002 п. 8.1.11,
Срок выполнения 31.08.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 31.08.2016 № 8654/16)

Выявлены нарушения № 77160601717230

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7628/16-(0)-0 — 11.07.2016

ФИО проверяющих Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист УН11 ТиНАО, Рытов Б.Е. Советник УН11 ТиНАО, Карпов К.Я. Главный 
специалист УСН.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление вручено представителю — 12.07.2016

Период 19.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. (НАО, Московский)

Факт. дата пров. 21.07.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров. Боранбаев Ж.Ж. Главный специалист, Рытов Б.Е. Советник

Представитель Недобой Д.С. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер

Дата акта 21.07.2016
Место составл. Говорово дер
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Нарушение 1
Суть нарушения имеется недоуплотнённые участки бетона с обнажением арматуры лестница в осях 19-20/Р-Т отм. 7.800 

обнаружены поры и раковины монолитная колонна в осях Р/13 отм. 8.800 имеется сколы верха монолитной 
стены в осях 12/К отм. 9.950

Предписание имеется недоуплотнённые участки бетона с обнажением арматуры лестница в осях 19-20/Р-Т отм. 7.800 
обнаружены поры и раковины монолитная колонна в осях Р/13 отм. 8.800 имеется сколы верха монолитной 
стены в осях 12/К отм. 9.950

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7628/16 от 21.07.2016

Дата предписания 21.07.2016
Основание В нарушение ч.ч.1,4, ст.53 Градостроительного кодекса РФ п.6 Положение о проведении строительного 

контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010, № 468 ч.3, ст. 34 и ч. 7 ст. 39 № 
384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений допускается ненадлежащий 
строительный контроль со стороны технического заказчика ООО СК Говорово, в результате производителем 
работ допущены следующие нарушения

Срок выполнения 19.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 15.09.2016 № 8846/16)

Выявлены нарушения № 77160601711619

Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7543/16-(0)-0 — 07.07.2016

ФИО проверяющих Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Баранов И.С. 
Советник УНСМ. Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО,
Баранов И.С. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление Факс — 08.07.2016

Период 18.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3

Факт. дата пров. 21.07.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель по доверенности специалист отдела технического надзора Недобой Дмитрий Сергеевич — представитель 
ознакомлен с актом

Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3
Дата акта 25.07.2016

Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп. 2,3

Нарушение 1
Суть нарушения Корпус 2 в рабочей документации и по факту на отм. +50.900 в осях 2/Л, 2/Б, 21/Л, 21/Б выполнены 

монолитные балки-стенки, в проектной документации устройство монолитных балок-стенок отсутствует.
Предписание Корпус 2 в рабочей документации и по факту на отм. +50.900 в осях 2/Л, 2/Б, 21/Л, 21/Б выполнены 

монолитные балки-стенки, в проектной документации устройство монолитных балок-стенок отсутствует.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7543/16 от 25.07.2016
Дата предписания 25.07.2016

Основание Градостроительного кодекса РФ ст.52 ч.4 техническим заказчиком ООО СК ГОВОРОВО, передана рабочая 
документация проект АН-1 лист 1, стадия "Р" корпус 2 со штампом в производство работ не соответствующая 
требованиям утвержденной проектной документации проект 02-11-01-13-П КР, лист 12, стадия "П",в результате
чего допущены следующие нарушения

Срок выполнения 05.09.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 16.09.2016 № 9551/16)

Адм. наказание Постановление от 05.08.2016 № 1796-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 09.08.2016

Выявлены нарушения № 77160601710900
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7550/16-(0)-0 — 07.07.2016

ФИО проверяющих Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО, Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Паус И.В. 
Советник УНСМ, Баранов И.С. Советник УНСМ.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление по факсу — 08.07.2016

Период 18.07.2016 — 29.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Москва, НАО, поселение Московский, Говорово дер., северо-западнее, корп. 4,5

Факт. дата пров. 18.07.2016 — 5 часов
Факт. ФИО пров. Паус И.В. Советник, Жила К.П. Главный специалист

Представитель Представитель по доверенности Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

Дата акта 29.07.2016
Место составл. Говорово дер. северо-западнее, корп.4,5

Нарушение 1
Суть нарушения 1. Не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на усиление пилонов на отм. -0.100 корп. 4 в/о 

6/А-Б, 6/В, 9/В. Не выполнено оштукатуривание поверхности усиленных пилонов в соответствии с проектным 
решением - нарушение СП 70.13330.2012 п. 3.23. 2. Не обеспечены условия содержания бетонных 
вентиляционных блоков, изготовленных на основе смешанного вяжущего с использованием гипса допущено 
намокание и попеременное замораживание изделий . В результате смонтированные в корп. 5 вентблоки 
имеют вертикальные трещины шириной раскрытия до 10мм - нарушение СП 63.13330.2012. п. 11.4.6.

Предписание 1. Не оформлены акты освидетельствования скрытых работ на усиление пилонов на отм. -0.100 корп. 4 в/о 
6/А-Б, 6/В, 9/В. Не выполнено оштукатуривание поверхности усиленных пилонов в соответствии с проектным 
решением - нарушение СП 70.13330.2012 п. 3.23. 2. Не обеспечены условия содержания бетонных 
вентиляционных блоков, изготовленных на основе смешанного вяжущего с использованием гипса допущено 
намокание и попеременное замораживание изделий . В результате смонтированные в корп. 5 вентблоки 
имеют вертикальные трещины шириной раскрытия до 10мм - нарушение СП 63.13330.2012. п. 11.4.6.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание СП 70.13330.2012, СП 63.13330.2012

Срок выполнения 29.09.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Нарушение 2
Суть нарушения отсутствует базальтовая сетка через каждые пять рядов.

Предписание отсутствует базальтовая сетка через каждые пять рядов.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание нарушение проекта 4-03-02-14-РД АР-1.2 стадия Р лист 1.2-15 в осях А/26-27 на отметке +8.900,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Нарушение 3
Суть нарушения на отметке +38.900 обнаружены многочисленные участки с посторонними включениями в бетоне, что не 

соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.8.
Предписание на отметке +38.900 обнаружены многочисленные участки с посторонними включениями в бетоне, что не 

соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.8.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"

Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)
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Нарушение 4
Суть нарушения в конструкции Стена в осях П/6 на отметке +8.900 корпус 4 обнаружены пустоты и оголения арматуры, что не 

соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 7.3.1, 8.1.4, требованиям СНиП 3.03.01-87 п. 
2.8, п. 2.10.

Предписание в конструкции Стена в осях П/6 на отметке +8.900 корпус 4 обнаружены пустоты и оголения арматуры, что не 
соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п. 7.3.1, 8.1.4, требованиям СНиП 3.03.01-87 п. 
2.8, п. 2.10.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6,

Срок выполнения 29.09.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Нарушение 5
Суть нарушения не осуществляется монтаж лестничных маршей одновременно с производством монолитных работ. При 

выполнении монолитных работ на отметке +38,900, монтаж лестничных маршей осуществлен только до 
отметки +5,900.

Предписание не осуществляется монтаж лестничных маршей одновременно с производством монолитных работ. При 
выполнении монолитных работ на отметке +38,900, монтаж лестничных маршей осуществлен только до 
отметки +5,900.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6, № 05-11-01-13-П ПОС том

6, лист 6, требований СНиП 12.04-2002 п.8.1.11,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Нарушение 6
Суть нарушения фактические отклонения размеров поперечных сечений монолитных ж/б пилонов от проектных на отметке 

+35,900 в осях 16/Б составило +10мм, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 
3.03.01-87 таблица 11, п.5 +6мм -3мм.

Предписание фактические отклонения размеров поперечных сечений монолитных ж/б пилонов от проектных на отметке 
+35,900 в осях 16/Б составило +10мм, что не соответствует требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 
3.03.01-87 таблица 11, п.5 +6мм -3мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6,

Срок выполнения 29.09.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Нарушение 7
Суть нарушения фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участке конструкции Стена в осях 12/Г-И на отметке 

+38,900 составил В20, не соответствует установленным требованиям.
Предписание фактический класс бетона по прочности на сжатие, на участке конструкции Стена в осях 12/Г-И на отметке 

+38,900 составил В20, не соответствует установленным требованиям.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание требований проекта № 04-11-01-13-П, стадия П, раздел КР, лист 3 В25,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016
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Нарушение 8
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке № 1 Пилон в осях 6/Б-В на отметке +35,900 составила 13-70 мм, 

что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
70,66,36,35,34,32,31,30,29,15,13 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -31 до
+26 мм.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке № 1 Пилон в осях 6/Б-В на отметке +35,900 составила 13-70 мм, 
что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
70,66,36,35,34,32,31,30,29,15,13 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -31 до
+26 мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта № 04-11-01-13-П КР стадия П, лист 13, проекта организации строительства № 04-11-01-13-

П ПОС том 6, лист 6, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2, СНиП 3.03.01-87 таблица 9 +10 мм, -5мм,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Нарушение 9
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке № 2 Пилон в осях 3/Б-В на отметке +35,900 составила 29-35 мм, 

что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
35,34,32,31,30,29 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -15 до -9 мм.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке № 2 Пилон в осях 3/Б-В на отметке +35,900 составила 29-35 мм, 
что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
35,34,32,31,30,29 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -15 до -9 мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта № 04-11-01-13-П КР стадия П, лист 13, проекта организации строительства № 04-11-01-13-

П ПОС том 6, лист 6, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2, СНиП 3.03.01-87 таблица 9 +10 мм, -5мм
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Нарушение 10
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке № 3 Пилон в осях 7/ В на отметке +35,900 составила 30-36 мм, что

не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
36,35,34,33,32,31,30 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -14 до -8 мм.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке № 3 Пилон в осях 7/ В на отметке +35,900 составила 30-36 мм, что
не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 
36,35,34,33,32,31,30 мм. Отклонения сверхнормативного значения находятся в интервале от -14 до -8 мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта № 04-11-01-13-П КР стадия П, лист 13, проекта организации строительства № 04-11-01-13-

П ПОС том 6, лист 6, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2, СНиП 3.03.01-87 таблица 9 +10 мм, -5мм,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016
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Нарушение 11
Суть нарушения толщина защитного слоя бетона на участке № 4 Пилон в осях 2/Б-В на отметке +35,900 составила 32-46 мм, 

что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 33,32 
мм. Отклонения сверхнормативного значения составили -12 мм.

Предписание толщина защитного слоя бетона на участке № 4 Пилон в осях 2/Б-В на отметке +35,900 составила 32-46 мм, 
что не соответствует установленным требованиям. Проектное значение 44 мм, фактические значения 33,32 
мм. Отклонения сверхнормативного значения составили -12 мм.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта № 04-11-01-13-П КР стадия П, лист 13, проекта организации строительства № 04-11-01-13-

П ПОС том 6, лист 6, СНиП 52-01-2003 п.8.2.2, СНиП 3.03.01-87 таблица 9 +10 мм, -5мм,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Нарушение 12
Суть нарушения в конструкциях Стена в осях 9/Д-Е на отм. +8,900 и Пилон в осях Е/2 на отм. +8,900 обнаружены 

недоуплотненные участки бетона, что не соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.1.4, 
СНиП 3.03.01-87 п. 2.10.

Предписание в конструкциях Стена в осях 9/Д-Е на отм. +8,900 и Пилон в осях Е/2 на отм. +8,900 обнаружены 
недоуплотненные участки бетона, что не соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.1.4, 
СНиП 3.03.01-87 п. 2.10.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович
Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016

Дата предписания 29.07.2016
Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6,

Срок выполнения 29.09.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Нарушение 13
Суть нарушения в конструкции Пилон в осях Д/6 на отм. +5,900 обнаружен недоуплотненный участок бетона, что не 

соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.10.
Предписание в конструкции Пилон в осях Д/6 на отм. +5,900 обнаружен недоуплотненный участок бетона, что не 

соответствует обязательным требованиям СНиП 52-01-2003 п.8.1.4, СНиП 3.03.01-87 п. 2.10.
Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово" Терехов Евгений Константинович

Реквизиты предп. 7550/16 от 29.07.2016
Дата предписания 29.07.2016

Основание требований проекта организации строительства № 04-11-01-13-П ПОС том 6, лист 6,
Срок выполнения 29.09.2016

Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 30.09.2016 № 10538/16)

Адм. наказание Постановление от 19.08.2016 № 1894-Ю в отношении ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить 
административное наказание в виде штрафа Постановление от 19.08.2016 № 1847 в отношении Терехов 
Евгений Константинович специалист отдела технического надзора ООО "Стройкомплекс "Говорово", Наложить
административное наказание в виде штрафа

Исп. постановл. Уплачен 23.08.2016 Уплачен 23.08.2016

Выявлены нарушения № 77160601705024
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Орган контроля Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Приказ органа № РП-7371/16-(0)-0 — 04.07.2016

ФИО проверяющих Кузьмин К.А. Главный специалист УН11 ТиНАО, Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО. Кузьмин К.А. 
Главный специалист УН11 ТиНАО, Жила К.П. Главный специалист УН11 ТиНАО.

Номер ФРГУ 7700000010000000053
Цель Проверка проводится с целью: соответствие объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, на основании утвержденной программы проверок. Задачами 
настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных проверяемым лицом 
нарушений технических регламентов и проектной документации. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Уведомление Электронная почта — 06.07.2016

Период 11.07.2016 — 15.07.2016
Тип Внеплановая, выездная

Юр. адрес 129090 Москва, ул.Большая Спасская, д.8, пом.51
Адрес проверки Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Факт. дата пров. 12.07.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров. Жила К.П. Главный специалист, Кузьмин К.А. Главный специалист

Представитель Специалист отдела технического надзора Терехов Евгений Константинович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Дата акта 13.07.2016
Место составл. Говорово дер северо-западнее, корп. 13,14,15

Нарушение 1
Суть нарушения 1. Корпус 13 в рабочей документации 13-16-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в осях Г/5-6 И/4-5

И/13-14 Д-Е/13-14 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы отсутствуют. 2. Корпус 14 в 
рабочей документации 14-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в осях К/4-5 Ж/6-7 Е-Ж/4-5 К/12-
13 Е-Ж/12-13 Е/13-14 К/21-22 Е-Ж/21-22 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы 
отсутствуют. 3. Корпус 15 в рабочей документации 15-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в 
осях И/4-5 Д/5-6 Д-Е/13-14 И/13-14 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы 
отсутствуют.

Предписание 1. Корпус 13 в рабочей документации 13-16-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в осях Г/5-6 И/4-5
И/13-14 Д-Е/13-14 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы отсутствуют. 2. Корпус 14 в 
рабочей документации 14-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в осях К/4-5 Ж/6-7 Е-Ж/4-5 К/12-
13 Е-Ж/12-13 Е/13-14 К/21-22 Е-Ж/21-22 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы 
отсутствуют. 3. Корпус 15 в рабочей документации 15-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" на отм. -3.100 в 
осях И/4-5 Д/5-6 Д-Е/13-14 И/13-14 в стенах выполнены проёмы, в проектной документации проёмы 
отсутствуют.

Виновный Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс "Говорово"
Реквизиты предп. 7371/16 от 13.07.2016

Дата предписания 13.07.2016
Основание Градостроительного кодекса РФ ст.52 ч.4 техническим заказчиком ООО СК ГОВОРОВО, передана рабочая 

документация проект 13-16-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" корпус 13 14-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия 
"Р" корпус 14 15-06-01-15-РД КЖ-03 лист 2, стадия "Р" корпус 15 со штампом в производство работ не 
соответствующая требованиям утвержденной проектной документации проект 13-08-04-13-П КР, лист 2 14-08-
04-13-П КР, лист 2 15-08-04-13-П КР, лист 2 стадия "П",в результате чего допущены следующие нарушения

Срок выполнения 29.08.2016
Статус Исполнено (Предписание исполнено. Акт проверки от 16.09.2016 № 9222/16)
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